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PREFAŢĂ 

PNUD Moldova împreună cu Oficiul Schimbarea Climei din cadrul Ministerului Mediului 

(MM) al Republicii Moldova implementează Proiectul de fortificare a capacităţilor în 

domeniul dezvoltării cu emisii reduse (LECB). Scopul principal al proiectului LECB este de a 

fortifica capacităţile instituţionale de a asigura mecanisme adecvate de sprijin şi coordonare în 

abordarea riscurilor climatice, de a consolida cunoştinţele tehnice cu scopul de a înţelege şi de 

a utiliza mai bine informaţiile climatice, precum şi de a genera date relevante şi a îmbunătăţi 

accesul la date în scopuri de planificare şi luare a deciziilor. 

 

Obiectivul principal al proiectului este de a fortifica capacităţile  instituţionale şi tehnice ale 

Republicii Moldova de dezvoltare a unui sistem naţional de inventariere, pentru a sprijini 

dezvoltarea inventarului naţional de GES în mod regulat; de a identifica şi formula acţiuni de 

atenuare adecvate la nivel naţional (NAMA) în contextul Strategiei naţionale de dezvoltare cu 

emisii reduse (SDER); şi de a măsura / monitoriza, verifica şi raporta (MRV) progresele 

înregistrate în implementarea NAMA şi SDER. 

 

Aplicând Analiza multicriteriala în luarea deciziei la 136 de propuneri NAMA, patru dintre 

ele, inclusiv aceasta, au fost selectate pentru dezvoltare detaliată ca  acţiuni NAMA cu 

susţinere, aprobare de Comisia Naţională
1
 şi transmitere către Registrul NAMA al 

CCONUSC. 

 

Acest produs a fost dezvoltat în cadrul Programului de fortificare a capacităţilor în domeniul 

dezvoltării cu emisii reduse de carbon în Republica Moldova (LECB), o iniţiativă globală în 

25 de ţări pentru fortificarea capacităţilor de a planifica şi implementa dezvoltarea cu emisii 

reduse, cu finanţare generoasă din partea Comisiei Europene (CE), Ministerului Federal 

German pentru mediu, conservarea naturii, construcţii şi siguranţa nucleară (BMUB) şi 

Guvernului Australiei. 

                                                         
1
 Comisia  Naţională pentru implementarea şi realizarea prevederilor Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor 

Unite privinid schimbările climatice (Protocolul de la Kyoto) 
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SUMAR EXECUTIV  

Acţiunea NAMA privind promovarea centralelor electrice de termoficare (CET) de mică 

putere în Republica Moldova este o acţiune NAMA sprijinită financiar elaborată pentru a 

intensifica eforturile din trecut şi cele actuale de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi de a 

spori securitatea energetică a ţării. In prezent 87% din necesarul de surse de energie primară 

pe plan naţional sunt importate, iar intensitatea energetică a Republicii Moldova este de trei 

ori mai mare decât cea a ţărilor vest europene. Investiţiile în CET-uri de înaltă eficienţă 

asociate acţiunii NAMA vor contribui la micşorarea deficitului de energie electrică al ţării, la 

creşterea eficienţei energetice, la crearea de locuri de muncă, la dezvoltarea spiritului 

antreprenorial, creativităţii şi inovării şi vor încuraja formalizarea şi creşterea întreprinderilor 

micro, mici şi mijlocii. 

 

Obiectivul acţiunii NAMA este de a implementa 40 de CET-uri de mică putere şi înaltă 

eficienţă, cu o capacitate totală de circa 20 MW, în locurile în care există sarcini termice pe 

parcursul întregului an: spitale, hoteluri, blocuri de locuit rezidenţiale, întreprinderi 

industriale etc. Potenţialul total al ţării este mult mai mare şi poate ajunge la 80 de unităţi şi 

mai mult. În cadrul acestei acţiuni NAMA vor fi utilizate motoare cu ardere internă (MAI) pe 

bază de gaze naturale, selectate ca cea mai fiabilă şi rentabilă tehnologie CET. Estimările 

preliminare arată că implementarea  acestei NAMA va rezulta în economii de combustibil de 

32%, economii de costuri anuale de 4.39 milioane $SUA pentru proprietarii CET reducerea  

emisiilor de GES cu 41456 tone CO2 echivalent pe an. Costul investiţiilor străine pentru a 

reduce 1 tonă de CO2 în cadrul Proiectului de implementare a acţiunii NAMA CET în 

Republica Moldova este de 11 $SUA / tCO2. 

 

Pentru a realiza obiectivul, procesul de implementare a NAMA va avea la bază o abordare 

etapizată care prevede două etape de sporire treptată a capacităţilor naţionale de a finanţa şi de 

a implementa cu succes proiecte de cogenerare de mică putere şi înaltă eficienţă în ţară: 

 

 

 

Activităţile implementate în cadrul NAMA vor completa politicile, măsurile şi resursele 

existente pentru promovarea eficienţei energetice în Republica Moldova. Cadrul NAMA are 

trei componente fiecare fiind formată dintr-un set de măsuri de promovare a CET-urilor de  

mică putere şi înaltă eficienţă. Componentele sunt: (1) un program pentru a investiga, 

planifica, instala şi pune în funcţiune CET-urile MAI pentru a reduce emisiile de GES. 

Activităţile de investigare vor include: identificarea locaţiilor eligibile pentru CET-uri de  

mică putere, poziţia viitoarelor CET-uri pe piaţa energiei electrice şi termice, determinarea 

fezabilităţii proiectelor şi identificarea celor mai rezonabile portofolii financiare pentru a 

construi CET-uri concrete de mică putere; (2) un program de fortificare a capacităţilor pentru 

a consolida abilităţile şi cunoştinţele părţilor interesate prin instruiri, ateliere şi instrumente de 

demonstrare; şi (3) un program de dezvoltare a pieţei pentru a promova cele mai bune CET-

 

Etapa de pregătire  

        (Etapa I) A1-A3 

                   

              Etapa de implementare  

la                     scară largă 

(Etapa II) 

A4-A8 

 

                    (Phase III) 

                  Y7-2030 
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uri MAI şi practicile de implementare şi operare, pentru a evalua capacitatea ţării de a 

satisface cererea pentru toate utilajele şi serviciile necesare implementării proiectelor de 

cogenerare MAI şi pentru a elimina barierele identificate. 

 

Ca parte a elementului de investigare a primei componente Guvernul va continua să lucreze la 

cadrul de politici şi de reglementare, pentru a se asigura că elementele lipsă ale cadrului de 

promovare şi implementare a CET-urilor de mică putere şi înaltă eficienţă sunt stabilite, 

eliminând barierele identificate şi facilitând construcţia CET-urilor de mică putere şi înaltă 

eficienţă, inclusiv aprobarea metodologiei tarifare pentru CET-uri, scutirea de impozitul pe 

import a utilajelor  pentru CET-uri, precum şi introducerea taxei reduse pe valoarea adăugată 

etc. 

 

Primul proiect CET în cadrul acţiunii NAMA va fi desfăşurat la spitalul raional din oraşul 

Făleşti, cu capacitatea de 280 de paturi, situat în nord-vestul Republicii Moldova. Experienţa 

acumulată în timpul construcţiei şi funcţionării acestei CET la Etapa I va servi ca bază pentru 

construcţia şi punerea în funcţiune a 39 de CET-uri rămase  în decursul Etapei II.  

 

Investiţiile totale necesare pentru implementarea NAMA constituie 23.45 milioane $SUA 

până în anul 2024, inclusiv contribuţia donatorilor de 14.96 milioane $SUA în formă de 

granturi şi împrumuturi concesionale. 

 

Având în vedere că acţiunea NAMA va fi implementată  în cadrul politicii şi finanţării  

climatice internaţionale, Ministerul Mediului va conduce şi supraveghea procesul de 

implementare a acţiunii NAMA în calitate de Unitate Naţională de Implementare a acţiunii 

NAMA. Implementarea acţiunii NAMA va avea loc în parteneriat cu Ministerul Economiei şi 

Agenţia pentru Eficienţă  Energetică. 

 

Cadrul MRV NAMA este în prezent în curs de elaborare de către Guvern şi va fi finalizat în 

anul 2018. Republica Moldova dispune de un sistem MRV funcţional şi bază de date 

centralizată  pentru proiectele CDM, care serveşte drept orientare pentru crearea schemei 

MRV pentru acţiunea NAMA. 
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BAU Scenariul de referinţă (de status quo) 

SLB Scenariul Liniei de Bază  

OSC Oficiul Schimbarea Climei  

CDM Mecanism de dezvoltare nepoluantă 

CH4 Metan 

CET Centrală electrică de termoficare, Centrală de co-generare 

CET-SF Centrală electrică de termoficare la spitalul din Făleşti 

COP Conferinţa Părţilor  

DH Încălzire centralizată 

E5P Parteneriatul Europei de Est în eficienţă  energetică şi de mediu 

BERD Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 

DE Director Executiv  

AEE Agenţia pentru Eficienţă Energetică (Republica Moldova) 

FEE Fondul pentru Eficienţă Energetică 

EIM Evaluarea impactului asupra mediului 

ENTSO-E Reţeaua Europeană  a operatorilor sistemelor de transport a energie electrice 

ESCO Companii de servicii energetice 

CE Comisia Europeană 

APM Agenţia pentru protecţia mediului 

CPE Contracte pe bază de Performanţă Energetică  

FSE Furnizor de Servicii Energetice  

UE Uniunea Europeană 
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HG Hotărâre de Guvern  

Gg 10
9
 gram  

GJ Gigajoule 

GES Gaze cu efect de seră 

AIE Agenţia Internaţională pentru Energie   

MAI  Motor cu ardere internă   

CET MAI  Centrală electrică de termoficare pe bază de motoare cu ardere internă 
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LECBP Proiectul de Fortificare a capacităţilor pentru dezvoltare cu emisii reduse 
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MCDA Analiza multicriterială în luarea deciziei   

MDL Valuta Republicii Moldova, Lei  

MEc Ministerul Economiei 

MM  Ministerul Mediului   

MoSEFF Unitatea de Finanţare pentru Eficienţă Energetică  din Republica Moldova 

http://www.google.md/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.moseff.org%2Findex.php%3Fid%3D88%26L%3D1&ei=wYzJUI61GMPJhAekjoGIDA&usg=AFQjCNHH_JAdU26QEbGqukirkJ9g4a8EGw&sig2=CdwuNbD63YtmCPvJSeQxlg&bvm=bv.1355272958,d.d2k
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MW Megawatt (10
6
 Watt) 

MWh  Megawatt oră 
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UI NAMA Unitatea Naţională de Implementare a NAMA 

VAN Valoarea Actualizată Netă 

VNA  Valoarea Netă a Activelor 

ONG Organizaţie Non Guvernamentală 

O&M Operare şi mentenanţă   

OCED Organizaţia pentru Co-operare Economică şi Dezvoltare  

MO Monitorul Oficial  

PbP Perioada de recuperare  

PDD Documentul de elaborare a proiectului  

PFI Instituţiile  Financiare Participante în proiect 

PFS Fişa de Politică  

CT Centrală termică 

CC Controlul calităţii  

Qth Capacitatea termică a CET  

R&D Cercetare-Dezvoltare 

SER Surse de Energie Regenerabilă  

RM Republica Moldova 

CS Comitetul de Supraveghere  

DD Dezvoltare durabilă 
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TJ Terajoule. 1 TJ echivalează cu un trilion (10
12

) Joule 

Thc Ttimpul de durată a capacităţii termice  

ENT Evaluarea necesităţilor tehnologice  

toe Tonă echivalent petrol 

CTT Centrala Termoelectrică din Transnistria 
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http://www.google.md/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2F&ei=fJLJUNqLC4WHhQfHl4HIDA&usg=AFQjCNHOvha_Kgd0PZryx-7E0w8swGHlKA&sig2=pEO3KM_HDWSvLKVN1acjgA
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1. INTRODUCERE IN PROMOVAREA CET-URILOR DE MICĂ PUTERE ŞI  

ÎNALTĂ EFICIENŢĂ ÎN REPUBLICĂ MOLDOVA  

Sistemele de generare combinată a energiei termice şi electrice (CET), de asemenea, 

cunoscute ca sisteme de cogenerare, generează energie electrică şi energie termică utilă în 

cadrul unui singur sistem integrat. CET nu este o tehnologie, ci o abordare privind aplicarea 

tehnologiilor. Energia termică care, în mod normal, este irosită în procesul convenţional de 

generare a energiei electrice, este recuperată sub formă de energie utilă, ceea ce permite 

evitarea pierderilor care de altfel ar fi fost suportate în procesul de generare separată a 

energiei termice şi electrice. În timp ce metoda convenţională de producere a energiei termice 

şi electrice utilizabile ca procese separate are un randament combinat tipic de 45 de procente, 

sistemele de cogenerare pot funcţiona cu un randament de 80 la suta
2
. 

În acest raport CET-urile de mică putere sunt definite ca centrale electrice care nu folosesc 

turbine cu abur ca tehnologie principală. Descrierea acestei tehnologii  se axează pe centrale 

electrice pe bază de  motoare cu ardere internă, cu o putere electrică de regulă mai mică de 1 

MW.   

Dat fiind faptul că dependenta Republicii Moldova de energia electrică importată este de 

80%, politicile energetice ale ţării sunt direcţionate  spre creşterea securităţii energetice în 

două moduri: prin valorificarea surselor regenerabile de energie şi construcţia CET-urilor de 

înaltă eficienţă pentru a satisface cererea de energie, cât prin promovarea eficienţei 

energetice. Această politică coincide cu Contribuţia intenţionată determinată la nivel naţional 

(INDC) care a fost prezentată în septembrie 2015 şi stabileşte obiectivele naţionale de 

reducere a emisiilor de GES. Prin INDC Republica Moldova s-a angajat să realizeze 

obiectivul necondiţionat de reducere cu 64-67% a emisiilor de GES nete până în 2030, 

comparativ cu nivelurile din 1990, şi o reducere cu 78 % sub nivelul 1990 condiţionată de 

încheierea unui acord global care să abordeze subiecte importante, inclusiv accesul la resurse 

financiare ieftine, transfer de tehnologii şi cooperare tehnică comensurate cu provocarea 

schimbărilor climatice globale. În acest sens, ţara a elaborat Strategia de dezvoltare cu emisii 

reduse până în anul 2030, planificată pentru aprobare în anul 2016.   

Oficialităţile ţării vad realizarea ţintei asumate în cadrul INDC prin implementarea acţiunilor 

NAMA. Lista acestor acţiuni NAMA, care este parte integrantă a SDER, include şi  această 

acţiune NAMA de implementare a CET-urilor de mică putere şi înaltă eficienţă. Numărul de 

astfel de CET-uri per aceasta NAMA este de aproximativ 40 de unităţi în toată ţara, cu o 

capacitate de 20 MW de generare a energiei electrice şi un potenţial de reducere a emisiilor de 

CO2 de 41456 tCO2 pe an. Locurile de amplasare a CET-urilor încă nu sunt confirmate, dar  

locaţiile eventuale ar putea fi la spitale, hoteluri, blocuri de locuit, campusuri universitare, 

întreprinderi industriale etc. Potenţialul total al acestor CET-uri este mult mai mare şi poate 

ajunge la 80 de unităţi şi mai mult.  Documentul de elaborare a Proiectului (PDD) NAMA a 

fost pregătit pentru a elabora propunerea privind promovarea CET-urilor de mică putere şi 

înaltă eficienţă în Republică Moldova şi, ulterior, pentru a mobiliza sprijin pentru 

implementare.  

                                                         
2
 http://aceee.org/topics/combined-heat-and-power-chp 
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Pana în prezent trei CET-uri de mică putere au fost implementate în țară: la fabrica de drojdie 

"Franzeluţa" S.A., la S.A. “Apă-Canal Chişinau” şi la Universitatea de Stat din Republica 

Moldova.    

Se preconizează, că prin implementarea acţiunii NAMA către anul 2020, vor fi instalate cel 

puţin 100 kWth de capacitate de cogenerare la CET-uri de mică putere. Experienţa obţinută şi 

sprijinul donatorilor scontat de a fi disponibil în continuare vor favoriza accelerarea 

implementării acestei tehnologii mai mult decât dacă implementarea ar avea loc fără ele. 

Către anul 2025, vor fi implementate 20 MW de capacitate electrică la CET-uri de mică 

putere. 
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2. DATE DE FOND PRIVIND SECTORUL ENERGETIC AL REPUBLICII 

MOLDOVA 

Sectorul energetic al Republicii Moldova se distinge printr-o securitate foarte scăzută a 

aprovizionării cu energie, datorită faptului că aproximativ 87.1%
3
 din sursele de energie 

primară sunt importate. Intensitatea energetică este mare, iar valoarea acesteia este de trei ori
4
 

mai mare decât intensitatea energetică a ţărilor din Europa de Vest. Pentru a depăşi aceste 

provocări şi pentru a asigura baza necesară pentru dezvoltarea economică şi bunăstarea 

socială, autorităţile Republicii Moldova au adoptat o serie de documente strategice în care 

sunt prevăzute principalele principii ale politicii energetice a ţării şi anume sporirea generării 

de energie electrică autohtonă din surse proprii de energie, sporirea eficienţei energetice, 

dezvoltarea surselor de energie regenerabilă şi reducerea impactului sectorului energetic 

asupra mediului, asigurându-se astfel o dezvoltare durabilă.  

În acest context, în Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030 şi în alte 

documente adoptate în ceea ce priveşte politica sectorului energetic, sunt stabilite obiective 

concrete aferente dezvoltării  sectorului energetic, inclusiv reducerea intensităţii energetice. 

Strategia energetică adoptată prevede construcţia în Republica Moldova până în 2020, a 650 

MW capacitate electrică în centralele de cogenerare şi 400 MW de capacitate electrică în 

centrale electrice care funcţionează pe surse regenerabile de energie şi diminuarea intensităţii 

energetice cu 20%.  Soluţionarea cu succes a problemei aprovizionării cu energie termică 

pentru a satisface cererea pentru încălzirea spaţiului şi consumul de apă caldă la tarife 

rezonabile şi la preţuri accesibile, asigurând în acelaşi timp parametrii de calitate şi un impact 

mai redus asupra mediului, în mare măsură depinde şi de implementarea CET-urilor de mică 

putere şi înaltă eficienţă.   

2.1 Situaţia curentă şi tendinţele în sectorul energetic   

Republica Moldova este o ţară din sud-estul Europei, care se învecinează cu România si 

Ucraina. Suprafaţa totală a Republicii Moldova este de aproximativ de 33.8 mii de kilometri 

pătraţi. La 1 ianuarie 2016 populaţia Republicii Moldova a constituit aproximativ 3.55  

milioane
5
 de oameni (această cifră nu include populaţia care locuieşte în regiunea 

transnistreană, populaţia căreia constituie 505153
6
 persoane).  Aproximativ 2 milioane de 

persoane trăiesc în zone rurale, iar un milion şi jumătate - în zonele urbane. Capitala  

Republicii  Moldova este oraşul Chişinău, cu populaţia de circa 794800 de locuitori. În Figura 

2-1 sunt prezentate localizarea geografică şi hotarele Republicii Moldova şi ale raionului
7
 

Făleşti unde se planifică să fie construită CET de mică putere (CET-SF) propusă pentru 

acţiunea NAMA. 

Republica Moldova are o climă continental moderată, care se caracterizează prin ierni scurte 

şi blânde, cu puţină zăpadă şi veri calde, cu o cantitate mică de precipitaţii. Verile sunt calde 

şi lungi, cu temperaturi în jur de circa 20°C, iar iernile sunt relativ blânde şi uscate, 

                                                         
3
 http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/balanta_energetica/BE_2015_rom.pdf. 

4
 http://infoeuropa.md/moseff/ 

5
 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5065 

6
 https://en.wikipedia.org/wiki/Transnistria. 

7
 raion – unitate administrativă utilizată în statele  post-Sovietice 

https://en.wikipedia.org/wiki/Transnistria
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temperaturi medii de -4°C, în luna ianuarie. Temperatura medie anuală a aerului este de 8-

10°C si 10-12°C la suprafaţa solului. Perioada medie fără îngheţuri este de 170 de zile pe an 

în nord şi 190 zile în partea de sud a ţării, în unii ani această perioadă poate ajunge la 200-230 

de zile.  

Prima CET de mică putere, în cadrul acţiunii NAMA propuse va fi implementată într-un 

spital public situat în oraşul Făleşti. Pe teritoriul ţării există în jur de 30 de spitale eligibile 

pentru implementarea CET-urilor de mică putere în paralel cu construcţia  altor CET-uri de 

mică putere la hoteluri, blocuri de locuit, campusuri universitare şi întreprinderi industriale, 

numărul exact al cărora pe teritoriul ţării este obiectul unui studiu separat.  Potrivit estimărilor 

preliminare, numărul total de locaţii eligibile pentru construcţia CET-urilor de mică putere 

este în jur de 80. Spitalul din Făleşti va servi drept primă iniţiativă proeminentă de acţiune 

NAMA care va sprijini componentele de fortificare a capacităţilor şi de conştientizare a 

acţiunilor NAMA.  

 

 

                     (Sursa: Raport BUR1 Moldova) 

Figura 2-1. Harta Republicii Moldova şi a raionului Făleşti (marcat cu verde) în aspect 

continental.   
 

Sectorul energetic al Republicii Moldova cuprinde următoarele sub-sectoare: 

 Sub-sectorul de energie electrică; 

 Sub-sectorul gazelor naturale; 

 Sub-sectorul de termoficare,  

 Piaţa produselor petroliere; 

 Sub-sectorul combustibil solid. 
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Întrucât se preconizează, că CET-urile de mică putere din cadrul acţiunii NAMA vor utiliza 

gazele naturale drept combustibil  pentru a genera energie electrică şi termică, surplusul de 

energie electrică fiind livrat în reţeaua electrică naţională, iar energia termică va fi folosită 

pentru a satisface nevoile de încălzire a spaţiului şi de alimentare cu apă caldă, această 

NAMA se va referi, în general, la sectorul energetic în ansamblu şi în special la sub-

sectoarele de energie electrică, gaze naturale şi de termoficare.   

Sectorul energetic reprezintă cea mai importantă sursă de emisii de GES şi ponderea 

sectorului energetic în valoarea totală a emisiilor de GES s-a micşorat de la 79.6% în anul 

1990 la 65.5% în anul 2013, aşa cum se arată în Figura 2-2. După declararea independenţei 

faţă de fosta URSS în anul 1991, economia ţării a intrat într-o lungă recesiune, cu o scădere 

semnificativă a cantităţii de resurse energetice utilizate, ceea ce a condus la o reducere 

semnificativă a emisiilor de CO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sursa: Raport BUR1 Moldova) 

Figura 2-2. Ponderea emisiilor de GES în diferite sectoare în anii 1990 şi 2013. 

Principalele caracteristici ale sistemului electroenergetic al Republicii Moldova (SEE) sunt: 

 Din cauza separatismului transnistrean, sistemul electroenergetic al Republicii 

Moldova este divizat în două părţi: cel de pe malul drept şi cel de pe malul stâng 

(Transnistria) al râului Nistru. Deşi ambele părţi ale sistemului SEE sunt operate de 

către operatorul sistemului de transport (OST) situat pe malul drept, malul stâng nu 

este controlat de către autoritatea oficială a Republicii Moldova; 

 19% din consumul anual de energie electrică pe malul drept este acoperit de patru 

centrale electrice mari (CET 1 Chişinau, CET 2 Chişinau, CET Nord, CHE Costeşti) 

şi mai multe centrale electrice care produc energie electrică din surse regenerabile, 

aflate pe acest teritoriu. Restul consumului de energie electrică este acoperit  din 

1990
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sursele din Ucraina sau Centrala Termoelectrică din Transnistria (CTT), situată pe 

malul stâng; 

 CET-urile de pe malul drept produc circa 17% din totalul de energie electrică 

consumată pe malul drept al râului Nistru. Aceste CET-uri sunt reglementate, adică 

atât preţul, cât şi cantitatea de energie electrică vândută  sunt aprobate de autoritatea 

de reglementare, iar energia electrică produsă de CET-urile conectate la sistemele 

centralizate de alimentare cu energie termică se achiziţionează obligatoriu de către 

furnizorii de energie electrică.  

Generarea şi consumul de energie electrică în Republica Moldova în perioada 1990-2013 este 

prezentată în Tabelul 2-1. Generarea de energie electrică s-a redus cu 71.4%, iar consumul de 

energie electrică - cu aproximativ 50%. Chiar şi aşa, construcţia CET-urilor de înaltă eficienţă  

este o prioritate pentru ţară din următoarele motive: 

 va spori securitatea energetică a teritoriilor de pe malul drept; 

 va spori eficienţa energetică la utilizarea combustibililor fosili; 

 va spori fiabilitatea aprovizionării cu energie electrică, în special pentru spitale, unde 

o astfel de cerinţă este de o importanţă vitală. 

Lista centralelor electrice care produc energie electrică este prezentată în Tabelul 2-2. 

      Tabelul 2-1.  Generarea şi consumul de energie electrică în Republica Moldova în 

perioada 1990-2013, miliarde kWh. 

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Generare  15.690 13.154 11.25 10.38 8.308 6.168 6.240 5.375 4.841 4.110 3.624 4.912 

Consum  11.426 10.839 10.02 8.569 4.350 7.022 6.686 6.133 5.351 4.715 4.510 4.705 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Generare  4.408 4.062 4.179 4.225 2.867 3.869 4.026 6.195 6.115 5.785 5.801 4.491 

Consum  5.309 6.452 6.025 5.838 5.485 5.684 5.732 5.302 5.257 5.334 5.468 5.710 
Sursă: anuarele statistice ale Republicii Moldova 1994 (pag. 272), 1999 (pag 311), 2003 (pag. 400), 2006 (pag. 319), 2009 

(pag. 313), 2012 (pag 317); 2014 (pag. 311); anuarele statistice ale Transnistriei pentru anul 2000 (pag. 99), 2006 (pag. 

93), 2009 (pag. 92), 2010 (pag. 93), 2011 (pag. 94), 2012 (pag. 98), 2014 (pag. 91). (Sursa: Raportul BUR.) 

        Tabelul 2-2. Centralele electrice existente în Republica Moldova. 

Nu Centrală electrică Capacitate 

electrică 

instalată, MW 

Combustibil 

utilizat 

Anul 

dării în 

exploatare 

1 Centrala Termoelectrică 

Moldovenească  

2520 Gaze naturale, 

cărbune, păcură  

1964-1982 

2 
CET 1 Chişinău 

66 Gaze naturale, 

păcură  

1951-1961 

3 
CET 2 Chişinău 

240 Gaze naturale, 

păcură  

1976-1980 

4 
CET Nord 

24 Gaze naturale, 

păcură  

1956-1970 

5 
CET-urile rafinăriilor de zahăr 

97.5 Gaze naturale, 

păcură  

1963-1985 
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6 Centrala hidroelectrică Dubăsari  48 - 1954 

7 Centrala hidroelectrică Costeşti  16 - 1978 

8 CET ÎS "Tirotex"(Transnistria) 31.328 Gaze Naturale 2010-2011 

9 Alte centrale mici de energie 

electrică din surse regenerabile 

5.192 Biogaz, 

eoliană, solară 

Anii recenţi 

 Total 3048   

Energia electrică generată de centralele electrice amplasate pe malul drept al Nistrului este 

prezentată în Tabelul 2-3. Cantitatea de energie electrică generată de centralele electrice de pe 

malul drept s-a redus cu aproximativ 49% în perioada 1990 - 2014, ca urmare a reducerii 

cererii de energie termică în oraşele Chişinău şi Bălţi, ceea ce a condus, de asemenea, la 

diminuarea producţiei de energie electrică.    

 Tabelul 2-3. Energia electrică generată de centralele electrice amplasate pe malul drept al 

râului Nistru în perioada 1990-2014, miliarde kWh. 

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Energie electrică 

generată  
1.901 1.655 1.581 1.442 1.240 1.181 1.400 1.451 1.248 1.137 0.904 1.263 1.180 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  

Energie electrică 

generată  
1.046 1.022 1.229 1.192 1.100 1.097 1.031 1.064 1.016 0.932 0.905 0.955  

 Sursa: BNS, anuarele statistice pentru anul 1994 (pag.272), 1999 (pag. 311), 2003 (pag. 400), 2006 (pag. 319), 2009  
          (pag. 313), 2012 (pag. 317), 2014 (pag. 311). (Raport BUR Moldova) 

Se preconizează, că dezvoltarea sistemului  electroenergetic până în anul 2030 se va axa pe 

construcţia centralelor electrice care funcţionează pe baza surselor regenerabile şi construcţia 

CET-uri şi pe creşterea capacităţii de import a energiei electrice din Reţeaua 

Europeană a Operatorilor de Transport şi Sistem de Energie Electrică (ENTSO-E), prin 

construirea a cel puţin două linii de interconexiune cu România, ambele sisteme 

electroenergetice funcţionând în regim asincron, prin staţii back-to-back instalate la fiecare 

dintre liniile de interconexiune menţionate mai sus. Acest scenariu vine să acopere cererea de 

energie electrică prezentată în Tabelul 2-4, unde, împreună cu prognoza cererii, sunt 

prezentaţi şi alţi parametri-cheie ale ţării.  
 

         Tabelul 2-4. Prognozele privind cererea de energie electrică, împreună cu alţi parametri 

pentru  perioada 2010-2030. 

Indicatorul UM 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

PIB real mil. $SUA 1289 2988 5813 7948  10621  14130 18939 

Creşterea anuală a PIB % 2.2 18.3 14.2 6.5 6 5.9 6 

Populaţia milioane 3.640 3.595 3.562 3.547 3.504 3.431 3.331 

Creşterea populaţiei % 0.2 0.0 -0.2 0.0 - 0.2 0.1 0.0-0.2 0.4 <0.6 

Cererea de energie electrică 

în cadrul BAU şi WM 
miliarde 

kWh 
5.3 6.6 6 6.8 8.5 10.5 12.6 

Creştere anuală a cererii de 

energie electrică în cadrul 

BAU şi WM 
%   4.8 2.1 2.6 4.8 4.3 3.7 

Sursă: BUR1 Republica Moldova 
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Principalul obstacol care trebuie să fie înlăturat pentru a implementa dezvoltarea surselor de 

energie electrică, inclusiv construcţia liniilor de interconexiune cu România, este capacitatea 

mică de plată a consumatorilor de energie electrică. Investiţiile necesare pentru dezvoltarea 

surselor de energie electrică ar necesita majorarea tarifelor care nu pot fi suportate de către 

consumatorii vulnerabili, în primul rând din cauza că rata naţională a sărăciei este încă înaltă, 

ajungând la 11.4% în 2014, deşi este într-o scădere constantă (Figura 2-3). 

Generarea  energiei termice  

In Republica Moldova energia termică este generată în CET-uri şi un număr mare de centrale 

termice, majoritatea cărora funcţionează pe gaze naturale, păcură, iar unele funcţionează pe 

cărbuni şi biomasă. Cantitatea de energie termică generată în perioada 1990-2013 este 

prezentată în Tabelul 2-5. Aceste date arată că cererea de energie termică în ultimul timp s-a 

redus în mod semnificativ în comparaţie cu cererea de energie termică pe parcursul anilor 

1990. Generarea de energie termică pe surse, de asemenea, este prezentată în Tabelul 2-5. 

Cantitatea de energie termică generată de CET-uri în ultima perioadă continuă să scadă.  

          Tabelul 2-5. Generarea de energie termică în Republica Moldova în perioada 1990-

2013, milioane Gcal
8
. 

 
 1990 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Generarea de 

energie termică, 

inclusiv: 

22.212 10.208 7.507 7.097 7.077 6.590 6.120 4.647 3.057 3.298 3.217 

de CET-uri 7.220 4.657 3.641 3.528 3.659 3.294 3.127 2.534 1.847 2.113 2.128 

de centrale termice 14.802 5.542 3.862 3.568 3.417 3.296 2.991 2.113 1.207 1.183 1.087 

de alte surse de 

generare 
0.190 0.009 0.003 0.001 0.001 0.000 0.002 0.000 0.003 0.002 0.002 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Generarea de 

energie termică, 

inclusiv: 

3.347 3.347 3.591 3.552 3.094 3.074 2.638 2.874 2.721 2.596 2.681 

de CET-uri 1.922 1.922 2.140 2.165 1.855 1.939 1.647 1.874 1.780 1.701 1.655 

de centrale termice 1.423 1.423 1.451 1.358 1.386 1.133 0.990 1.000 0.940 0.895 1.022 

de alte surse de 

generare 
0.002 0.002 - 0.001 0.001 0.002 0.001 - 0.001 - 0.004 

                        Sursă: Raportul BUR1 Moldova   

 

                                                         
8
 Începând cu anul 1993 cifrele se referă doar la malul drept al râului Nistru 
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Sursa: www.statistica.md  

        Figura 2-3. Ponderea populaţiei aflate sub pragul naţional al sărăciei absolute. 

                          (Rata sărăciei absolute) 

2.2 Părţile interesate relevante 

Principalele părţi interesate considerate a fi implicate în dezvoltarea NAMA CET, sunt 

următoarele:  

Ministerul Mediului este autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă de 

protecţia mediului şi în vederea îndeplinirii acestui funcţii, este responsabil de:  

 elaborarea de acte legislative şi normative în domeniul protecţiei mediului, armonizate 

cu cerinţele Uniunii Europene;   

 implementarea legislaţiei în domeniul protecţiei mediului;  

 elaborarea şi îmbunătăţirea mecanismelor economice în domeniul protecţiei mediului 

şi utilizării durabile a resurselor naturale, promovarea integrării unor astfel de 

mecanisme în strategiile de dezvoltare ale sectoarelor economiei naţionale; 

 asigurarea efectuării expertizei de mediu a proiectelor, planurilor, programelor, 

conceptelor, strategiilor de dezvoltare a sectoarelor economiei naţionale şi a actelor 

juridice elaborate;  

 coordonarea procesului de evaluare strategică de mediu a documentelor de politici cu 

posibil impact asupra mediului, în conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale 

ţi legislaţiei naţionale; 

 coordonarea procesului de evaluare a impactului asupra mediului al obiectelor 

planificate şi tipurilor de activităţi economice cu impact major asupra mediului; 

 asigură ghidarea şi coordonarea activităţilor autorităţilor publice centrale şi locale şi a 

agenţilor economici, în scopul de a asigura implementarea documentelor de politici, 

acte normative la nivel local şi sectorial;  

 asigurarea promovării tehnologiilor energetic eficiente şi nepoluante. 

Ministerul Economiei este autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul 

energeticii, al securităţii energetice şi a eficienţei energetice, care este responsabil pentru: 
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 elaborarea, promovarea şi monitorizarea implementării politicii energetice a ţării: 

sistemele de  energie electrică, gaze naturale, energie termică, surse regenerabile de 

energie, eficienţa energetică, surse de energie fosile; 

 asigurarea securităţii energetice a ţării, prin monitorizarea şi coordonarea procesului 

de dezvoltare şi buna funcţionare a sistemelor energetice;  

 asigurarea securităţii aprovizionării cu energie şi monitorizarea modului în care 

cererea  de energie electrică şi gaze naturale este satisfăcută de furnizori, în condiţiile 

legii; 

 promovarea relaţiilor internaţionale în domeniul energetic şi cooperarea  cu 

organizaţiile internaţionale în domeniul energetic, inclusiv pentru achiziţionarea 

strategică a resurselor energetice, atragerea investiţiilor, extinderea  interconexiunilor 

energetice, precum şi promovarea interesele sectorului energetic la nivel internaţional; 

 monitorizarea evoluţiei pieţelor energetice regionale şi globale;  

 armonizarea legislaţiei naţionale în domeniul energetic cu legislaţia respectivă a 

Uniunii Europene; 

 organizarea elaborării, împreună cu companiile energetice şi alte părţi interesate, a 

programelor de dezvoltare pe termen mediu şi lung şi a proiectelor de investiţii pentru 

dezvoltarea sectorului energetic şi sub-sectoarele acestuia;   

 pentru exercitarea funcţiei de beneficiar  / sau coordonator general pentru construcţia 

conductelor magistrale de transport de gaze şi altor obiecte de aprovizionare cu gaze 

naturale;  

 stimularea concurenţei şi limitarea activităţilor de monopol în domeniul energeticii, 

prin implementarea politicilor sectorului energetic. 

Oficiul Schimbarea Climei (OSC) al Ministerului Mediului oferă sprijin logistic 

Guvernului Republicii Moldova, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, 

organizaţiilor non-guvernamentale şi academice, în activităţile implementate şi promovate de 

Republica Moldova în cadrul CONUSC şi a Protocolului de la Kyoto. OSC implementează 

proiecte şi activităţi aferente schimbărilor climatice, inclusiv elaborarea inventarelor 

naţionale de GES, dezvoltarea şi implementarea proiectelor de reducere a GES şi 

implementarea activităţilor care au ca scop sensibilizarea cu privire la aspectele aferente 

schimbărilor climatice.  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor este o autoritate de stat 

responsabilă pentru performanţa energetică în sectorul construcţiilor. 

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică este o autoritate publică 

centrală de reglementare în domeniul energiei şi aprovizionării cu apă şi canalizare. Agenţia 

reglementează activităţile din sectoarele energiei electrice, gazelor naturale, energiei termice 

şi cele pe piaţa produselor petroliere, precum şi serviciile de aprovizionare cu apă şi 

canalizare. 

           Principalele responsabilităţi ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică 

sunt: 

 eliberarea licenţelor şi reglementarea activităţilor titularilor de licenţă; 
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 elaborarea şi aprobarea actelor de reglementare, inclusiv a metodologiilor de calculare 

a tarifelor reglementate la energia electrică, la gazele naturale, la energia termică, la 

produsele petroliere şi la serviciile de aprovizionare cu apă şi de canalizare; 

 aprobarea tarifelor reglementate în sectoarele energiei electrice, gazelor naturale, 

energiei termice, serviciilor de aprovizionare cu apă şi de canalizare şi a preţurilor 

plafon la produsele petroliere, în conformitate cu prevederile legislaţiei; 

 monitorizarea concurenţei pe pieţele de energie electrică şi a gazelor naturale, precum 

şi pe piaţa produselor petroliere; 

 protejarea interesele consumatorilor.  

           Agenţia pentru Eficienţă Energetică este o autoritate administrativă subordonată 

Ministerului Economiei, care implementează politica de stat în domeniul eficienţei energetice 

şi al energiei din surse regenerabile. Misiunea Agenţiei pentru Eficienţă Energetică este de a 

asigura şi de a sprijini realizarea obiectivelor programului naţional de îmbunătăţire a 

eficienţei energetice care prevede asistenţa necesară pentru dezvoltarea programelor şi a 

planurilor de eficienţă energetică la nivel local şi de a monitoriza realizarea acestora. Agenţia 

pentru Eficienţă Energetică are, de asemenea, misiunea de a supraveghea evoluţia situaţiei în 

domeniul eficienţei energetice şi a surselor de energie regenerabile, precum şi de a pregăti şi 

prezenta  sinteza programelor, evaluarea proiectelor de investiţii, de a elabora acte normative, 

crea baza informaţională de date şi de a disemina informaţiile privind eficienţa energetică şi 

sursele de energie regenerabilă.  

Fondul pentru Eficienţă Energetică este o entitate juridică independentă autonomă, 

creată pentru a atrage şi gestiona resursele financiare pentru finanţarea şi implementarea 

proiectelor de eficienţă energetică şi exploatare a surselor de energie regenerabilă, în 

conformitate cu strategiile şi programele elaborate de către Guvernul Republicii Moldova. 

Autorităţile administraţiei publice locale au responsabilitatea exclusivă pentru 

crearea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul serviciilor publice municipale, 

precum şi constituirea, administrarea şi exploatarea proprietăţii de utilitate publică 

municipală a unităţilor administrative locale.  

2.3 Scopul şi obiectivele NAMA  

Acţiunea NAMA de promovare a CET-urilor de mică putere în Republica Moldova contribuie 

la sporirea eforturilor naţionale de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi creşterea securităţii 

energetice, care sunt în acelaşi timp preocupări critice în lumina cotei înalte de  import a 

energiei şi provocărilor răspândite de sărăcie. Acţiunea NAMA va încuraja investiţiile în 

tehnologia de cogenerare, care vor rezulta în  economii anuale de 4.39 milioane $SUA pentru 

proprietarii de CET-uri şi 41456 tone CO2 echivalent reduceri de emisii / an. Instalaţiile de 

cogenerare asigură o eficienţă mai mare la producerea de energie electrică, în comparaţie cu 

eficienţa centralelor termoelectrice locale de circa 37%, pe care energia electrica produsă de 

CET o va înlocui. Energia electrica produsă de CET elimină, de asemenea, pierderile de 

energie în reţelele electrice, care ajung până la 10.3%. Cu toate acestea, costurile capitale 

iniţiale înalte, lipsa de stimulente, precum şi conştientizarea limitată a beneficiilor 

tehnologiei, nu va permite dezvoltarea pieţei CET fără sprijinul NAMA, iar acest lucru se 
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bazează pe performanţa anterioară (până în prezent, au fost instalate doar trei sisteme de 

cogenerare). 

Există tehnologii mature disponibile pentru CET-uri de mică putere pe bază de (sau având ca 

motor primar) turbine cu gaze, motoare cu ardere internă (MAI), turbine cu abur, pile de 

combustie etc. În baza analizei şi comparării caracteristicilor diferitelor tehnologii de 

cogenerare furnizate de instituţiile care promovează tehnologiile de cogenerare
9
, pentru 

implementarea a aproximativ 40 de unităţi identificate, se consideră rezonabil de a utiliza 

tehnologia CET MAI, inclusiv a CET- SF.   Această ipoteză este considerată una rezonabilă 

din următoarele considerente: 

a) comparării tehnologiilor de cogenerare
10

 ale Parteneriatului de cogenerare al Agenţiei  

SUA de protecţie a mediului, care dezvăluie, două, probabil, cele mai importante 

caracteristici practice ale tehnologiei CET MAI în legătură cu acţiunea NAMA descrisă:  

 Reparaţia capitală poate fi efectuată la faţa locului de operatorii existenţi de  vehicule 

cu motoare cu ardere internă (MAI), ceea ce este o caracteristică extrem de importantă 

având în vedere faptul că Republica Moldova nu dispune de furnizori de CET-uri pe 

piaţa internă.  Este bine cunoscut, că până în momentul în care va exista o masă critică 

de instalaţii, ceea ce poate fi realizat prin acţiunea NAMA, este posibil că nu va exista 

suport la faţa locului cum ar fi furnizorii de tehnologie (producători sau vânzători) 

disponibili  în mod expres şi  accesibili în sens financiar.  

 Unităţile CET MAI au un randament înalt şi în timpul funcţionării la sarcină parţială, 

ceea ce oferă flexibilitate. Din datele operaţionale reale oferite de spitalul din Făleşti 

de la contorul de energie termică instalat la centrala termică a spitalului, se observă că 

cererea de energie termică este înaltă numai în perioada octombrie - martie, chiar dacă 

temperaturile scăzute continuă o perioadă mai lungă.  

b) În dependenţă de necesităţile de energie termică la locaţiile ţintă,  cele 40 de unităţi de 

cogenerare vor avea capacităţi între 40-1000kW. În funcţie de cerinţele locului, una sau două 

unităţi de cogenerare vor fi instalate la fiecare amplasament, fiecare având capacitatea de 20 - 

500 kW. Tehnologiile CET şi indicatorii privind performanţa (prezentate în Anexa 1) 

identifică MAI ca cea mai efectivă tehnologie de forţă primară pentru acest diapazon de 

capacităţi. Pilele de combustie, de asemenea, au fost examinate, dar, de regulă,  au costuri 

iniţiale prea mari şi tehnologia respectivă nu a fost substanţial asimilată  la nivel naţional. 

     с) Tehnologia MAI se bazează pe tehnologia motoarelor similare celor instalate în  

autovehicule pe larg cunoscute în ţară şi care facilitează mult operarea şi întreţinerea în mod 

similar. Combustibilul utilizat este gazul natural, care este utilizat pe scară largă în ţară. 

    d) Tehnologia CET MAI este pe larg răspândită în lume. De exemplu, în Marea Britanie 

funcţionează 1438 sisteme CET. Dintre acestea, 328 funcţionează în sectoarele industriale şi 

1110 funcţionează în sectorul comercial, administraţia publică, sectorul rezidenţial, transport 

şi agricultură. 
                                                         
9
 http://www.epa.gov/chp/catalog-chp-technologies; http://www.iea-etsap.org; http://www2.uned.es/experto-

energia/EDUCOGEN_Tool.pdf; https://www.gov.uk/guidance/combined-heat-and-power; 
https://en.wikipedia.org/wiki/District_heating. 
10

 http://www.epa.gov/chp/catalog-chp-technologies 

http://www.epa.gov/chp/catalog-chp-technologies
http://www2.uned.es/experto-energia/EDUCOGEN_Tool.pdf
http://www2.uned.es/experto-energia/EDUCOGEN_Tool.pdf
https://www.gov.uk/guidance/combined-heat-and-power
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Este important de a sublinia că aceasta nu înseamnă că acţiunea NAMA se  limitează doar la 

tehnologia CET MAI. În cazul în care analiza la faţa locului va demonstra că o altă tehnologie 

CET de mică putere şi înaltă eficienţă este mai potrivită pentru o anumită locaţie - de 

exemplu, în cazul în care locaţia are o sursă existentă de abur pentru a pune în funcţiune 

turbina cu abur - atunci va fi implementată  tehnologia respectivă.  

Principalii indicatori tehnico-economici ai CET de înaltă eficienţă care urmează a fi construită 

la prima etapă de implementare a acţiunii NAMA la spitalul din Făleşti,  sunt prezentaţi  în 

Tabelul 2-6.  

              Tabelul 2-6. Indicatorii tehnico-economici ai CET-SF. 

Denumirea indicatorului Unitate de 

măsură 

Valoare 

Puterea electrică instalată MWe 0.075 

Indicele de cogenerare - 0.75 

Puterea termică MWth 0.1 

Timpul de utilizare a puterii electrice pe parcursul 

anului 

ore 4786 

Timpul de utilizare a puterii termice pe parcursul 

anului 

ore 4786 

Generarea anuală de energie electrică MWh 359 

Generarea anuală de energie termică MWh 479 

Generarea anuală de energie totală MWh 838 

Randamentul global % 84.63 

Investiţii specifice $SUA / kWe
11

 2,508 

Durata de funcţionare utilă an 25 

Elementele cheie ale  instalaţiei CET-SF, similare celor 39 de proiecte CET sunt (detaliile 

sunt oferite în Capitolul 4): 

a) Implementarea CET-SF de mică putere şi înaltă eficienţă va avea ca rezultat 

generarea de: 

 359 mii kWh de energie electrică (estimarea se face luând în considerare 

utilizarea puterii nominale pe parcursul a 4786 ore din an); 

 479 mii kWh de energie termică (estimarea se face luând în considerare 

utilizarea puterii termice nominale pe parcursul a 4786 ore din an); 

 eficienţa utilizării combustibilului la CET se consideră a fi 84.63%. 

 Economiile de combustibil primar sunt de 32.4% după volum. 

b) economiile anuale de cheltuieli sunt de 16786 $SUA, aşa cum este prezentat în 

Anexa 2. 

c) Cantităţile de energie termică şi energie electrică produse vor fi măsurate cu 

echipamentul de măsurare instalat în aceste scopuri şi aceasta va fi dovedit prin 

micşorarea cantităţii de energie electrică consumată de la furnizorii tradiţionali.  

                                                         
11

 kWe = kilowatt-electric sau 1000 waţi de capacitate electrică 
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În scenariul de referinţă (BAU), indicatorii tehnico-economici sunt după cum urmează 

(Tabelul 2-7): 

 Tabelul 2-7. Indicatorii tehnici şi economici conform scenariului BAU. 

Indicator Unitatea de 

măsurare 

Valoarea 

Puterea termică a CET MWth              0.1 (2 x 0.05) 

Energia termică consumată de SF, 

inclusiv  de/fără cazane electrice 

MWh/an 1023/946 

Energia electrică consumată de SF cu şi   

fără cazane electrice  

MWh/an 438/361 

Gaze naturale consumate de SF m3/an 111151 

Randamentul centralei termice a SF % 91 

Investiţii specific în centrala termică a SF $SUA/kWth 251  

Durata de funcţionare utilă ani 25 

Co-beneficii pentru dezvoltare durabilă 
  

 Economiile anuale de combustibil după implementarea CET de mică putere şi înaltă 

eficienţă vor fi de circa 94.5 tcc
12

.  

 Către anul 2025 vor fi instalate 40 de CET-uri de mică putere şi înaltă eficienţă cu 

capacitatea totală de 20MW, economiile anuale de combustibil ajungând  la 25213 tcc, 

iar economiile anuale de cheltuieli vor ajunge la  4.48 milioane $SUA.  

 Micşorarea cantităţii de gaze naturale consumate, care va fi de circa 32%, va rezulta în 

mai puţine importuri de gaze naturale şi reducerea dependenţei energetice a ţării. 

 Capacitatea totală estimată a CET MAI implementate corespunde  aproximativ cu 3% 

din deficitul de energie electrică în anul 2025.  

 Spitalele trebuie să îndeplinească funcţii de importanţă  vitală, de salvare, chiar şi în 

situaţii când un dezastru de amploare întrerupe aprovizionarea cu gaze naturale şi 

energie electrică din reţeaua de utilităţi. Sistemele de cogenerare pot fi proiectate 

astfel încât să menţină sistemele critice de susţinere a vieţii, să funcţioneze 

independent de reţeaua electrică în timpul situaţiilor de urgenţă, şi să aibă capacitatea 

de a se autoporni (capacitatea de a se porni fără a se baza pe surse externe de energie 

electrică). Sistemele de cogenerare ce vor funcţiona, vor putea oferi o alternativă mai 

bună și mai fiabilă decât generatoarele de rezervă tradiţionale. 

 Promovarea CET-urilor MAI va: a) ameliora cooperarea internaţională întru 

facilitarea accesului la cercetarea în domeniul energiei pure şi tehnologiei, inclusiv la 

CET-uri MAI şi va promova investiţiile în infrastructura energetică şi tehnologii 

energetice nepoluante; b) extinderea infrastructurii şi modernizarea tehnologiei pentru 

furnizarea de servicii energetice moderne şi durabile, în conformitate cu programele 

respective de sprijin. 

                                                         
12

 1 tec = 7 Gcal 
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 Implementarea CET-urilor MAI va conduce la: a) un nivel mai ridicat de 

productivitate economică, prin modernizare tehnologică şi inovaţie, inclusiv prin 

axare pe valoare adăugată mai mare şi sectoarele cu utilizare intensivă a forţei de 

muncă; b) promovarea politicilor orientate spre dezvoltare, care sprijină activităţile de 

producere, crearea de locuri de muncă decente, antreprenoriat, creativitatea şi 

inovarea, precum şi încurajarea formalizării şi  creşterii microîntreprinderilor, 

întreprinderilor mici şi mijlocii, inclusiv prin accesul la serviciile financiare; şi c) 

consolidarea capacităţii instituţiilor financiare interne să încurajeze şi să extindă 

accesul la servicii bancare, de asigurări şi financiare. 

 Potenţialul de atenuare a GES  
 

În cazul implementării acestei CET de mică putere şi înaltă eficienţă, Eficienţa înaltă a  

conversiei combustibilului în energie va conduce la economii anuale de combustibil de 

aproximativ 94.5 tec, ceea ce va rezulta în reducerea anuală a emisiilor de CO2 de 155,5 tone  

CO2 echivalent, sau reducerea emisiilor de GES de pana la 41456 tone CO2 echivalent  pe an 

în cazul implementării a 40 de CET-uri de mică putere şi înaltă eficienţă până în anul 2025. 

Reducerile emisiilor de GES vor fi calculate, nu măsurate, pe baza Ghidului IPCC 2006 

pentru inventarele naţionale de GES şi metodologiile CDM ale CONUSC. 

Ambiţie financiară 

 Se estimează că investiţia pe kW putere electrică instalată la CET-SF va fi de 2508 

$SUA / kWe şi, în asemenea caz, valoarea totală a investiţiilor în CET-SF va fi de 

238000, inclusiv 188 166 $SUA pentru construcţia CET.   

 Pentru a construi 40 de CET-uri de mică putere şi înaltă eficienţă de aproximativ 

2x250kW cu investiţii specifice de 1134$SUA/kW până în anul 2025, costul acţiunii 

NAMA va fi de  23.449  milioane $SUA, inclusiv 0.61 milioane sunt cheltuieli de 

management al Unităţii de Implementare a NAMA.  
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3. ANALIZA POLITICILOR 

3.1 Strategii şi politici naţionale şi sectoriale relevante  

 Republica Moldova contribuie cu aproximativ 0.03% din emisiile globale de GES. În 2013, 

emisiile totale de GES ale ţării au constituit 12.8 milioane de tone de CO2 echivalent, iar 

emisiile de GES pe cap de locuitor au fost mai puţin de jumătate din media mondială. 

Sectorul energetic reprezintă cea mai importantă sursă de emisii totale de GES la nivel 

naţional, iar cota sa a variat pe parcursul perioadei 1990-2013 de la 79.6% la 65.5%. Pe 

parcursul perioadei 1990-2013 cantitatea totală de GES care rezultă din activităţile sectorului 

energetic s-a redus cu circa 75.5%: de la 34.5204 Mt CO2 echivalent  până la 8.9465 Mt CO2 

echivalent.  

Republica Moldova a aderat la Acordul de la Copenhaga, în ianuarie 2010 şi a prezentat un 

obiectiv de reducere a emisiilor, care este specificat în Anexa II la acest Acord " Acţiuni de 

atenuare adecvate la nivel naţional pentru ţările în curs de dezvoltare". Ţinta acţiunilor de 

atenuare a Republicii Moldova în cadrul Acordului este "De a reduce cantitatea totală de GES 

până în anul 2020 cu nu mai puţin de 25% în comparaţie cu cantitatea de GES în anul de 

referinţă (1990), prin aplicarea mecanismului economic axat pe atenuarea schimbărilor 

climatice la nivel mondial, în conformitate cu "principiile şi dispoziţiile" Convenţiei.  Acest 

obiectiv este prezentat fără a preciza Acţiunile de atenuare adecvate la nivel naţional 

identificate şi cuantificate şi fără descrierea suplimentară a sprijinului necesar pentru a realiza 

acest obiectiv.  În acelaşi timp, este recunoscut faptul că, pentru a realiza acest obiectiv, va fi 

nevoie de un sprijin semnificativ financiar, tehnologic şi de fortificare a capacităţilor, care 

poate fi furnizat prin intermediul unor mecanisme ale CONUSC.  

În septembrie 2015, Republica Moldova a prezentat către CONUSC Contribuţia intenţionată 

determinată  la nivel naţional (INDC) care constată că ţara "intenţionează să realizeze un 

obiectiv necondiţionat la nivelul întregii economii de reducere a emisiilor de GES cu 64-67% 

până în anul 2030, în comparaţie cu nivelul din 1990 şi să depună toate eforturile pentru a 

reduce emisiile cu 67 % "(Guvernul Republicii Moldova, 2015).  

Reducerea cu 64% corespunde unui scenariu de dezvoltare a sistemului energetic 

independent, iar  reducerea de  67% permite un import de 30 % din energia electrică. 

Angajamentul de reducere ar putea creşte până la 78 % în comparaţie cu nivelul anului 1990, 

condiţionat de încheierea unui acord global care să abordeze subiecte importante, inclusiv 

accesul la resurse financiare ieftine, transfer de tehnologie şi cooperare tehnică comensurate 

cu provocarea schimbărilor climatice globale. 

Strategia de mediu pentru 2014-2023 şi Planul de acţiuni pentru implementarea acesteia au 

fost aprobate de către Guvernul Republicii Moldova în anul 2014. Conform acestor 

documente de politici, o reducere cu 20% a emisiilor de GES în comparaţie cu scenariul de 

bază trebuie să fie realizată până în anul 2020. Alături de obiectivul naţional global, Strategia 

de mediu defineşte obiectivele de reducere a emisiilor de GES pentru şapte sectoare 

economice. Pentru sectorul energetic, emisiile de GES trebuie să fie reduse cu 25% până în 

anul 2020, în comparaţie cu scenariul de bază. Acest lucru se va realiza prin îmbunătăţirea 
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eficienţei generării energiei, aprovizionării şi consumului, precum şi prin utilizarea energiei 

din surse regenerabile. 

În anul 2016, va fi pregătit şi aprobat un nou proiect de SDER până la anul 2030. Se 

preconizează că NAMA for fi un element important al SDER. 

Implementarea CET-urilor de mică putere şi înaltă eficienţă va contribui la realizarea 

obiectivului menţionat mai sus al Strategiei de mediu şi al Strategiei Energetice a Republica 

Moldova până în anul 2030.  

Ca urmare a Planului de acţiuni de la Bali (2007) care a instituit un proces care vizează 

identificarea unui regim global climatic după anul 2012, inclusiv implementarea acţiunilor de 

atenuare adecvate la nivel naţional (NAMA), în contextul dezvoltării durabile, Republica 

Moldova s-a angajat să instituie un sistem naţional MRV adecvat, în conformitate cu deciziile 

ulterioare adoptate în cadrul COP 16 (Cancun, 2010), COP 17 (Durban, 2011) ţi COP 19 

(Varșovia, 2013). Definitivarea cadrului legal şi instituţional privind MRV naţional va fi 

finalizată până în anul 2018. 

3.2 Concordanţa cu strategiile şi politicile naţionale şi sectoriale  

Sectorul energetic al Republicii Moldova este reglementat de cadrul legal care încurajează 

măsurile îndreptate spre îmbunătăţirea eficienţei energetice, promovarea şi construcţia CET-

urilor de înaltă eficienţă şi generarea distribuită a energiei electrice.  

În 2013, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Strategia energetică a Republicii Moldova 

până în anul 2030 (nr. 102 din 5 februarie 2013). Strategia energetică adoptată prevede 

asigurarea securităţii energetice şi creşterea eficienţei energetice.  

Pentru a promova construcţia CET-urilor de înaltă eficienţă, Parlamentul Republicii Moldova 

a adoptat Legea cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării (nr. 92 din 29
 
mai 

2014). Obiectivul principal al acestei legi este de a îmbunătăţi eficienţa energetică a 

economiei naţionale şi de a diminua impactul negativ al subsectorului termoenergetic asupra 

mediului, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor de cogenerare. Legea prevede promovarea 

cogenerării de înaltă eficienţă, care rezultă în realizarea economiei de energie primară de cel 

puţin 10%, în comparaţie cu generarea separată de energie electrică şi termică. 

Legea cu privire la energia electrică, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova (nr. 107 

din 27 mai 2016), care transpune Directiva UE 72/2009 CE, prevede accesul 

nediscriminatoriu la reţelele electrice şi promovarea producerii distribuite a energiei electrice, 

întrucât generarea energiei electrică la punctul de consum elimina costurile, complexitatea, 

interdependenţele şi lipsa de eficienţă asociate cu transportul şi distribuţia energiei electrice. 

Construirea CET-urilor de mică putere şi înaltă eficienţă, implementate ca NAMA, este 

considerată o cale spre implementarea conceptului de producere distribuită a energiei 

electrice.  

Programul naţional pentru eficienţă energetică pentru perioada 2011-2020, aprobat de 

Guvernul Republicii Moldova (Nr. 833 din 10 noiembrie 2011) stabileşte că Ministerul 

Economiei va promova cogenerarea de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică 
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utilă, ceea ce va economisi resurse de energie primară, va evita pierderile în reţelele şi va 

reduce emisiile, în special a GES.  

Astfel, promovarea construcţiei centralelor electrice de termoficare de înaltă eficienţă 

reprezintă o prioritate importantă pentru sectorul energetic al ţării. Soluţionarea cu succes a 

problemei aprovizionării cu energie termică prin satisfacerea cererii pentru încălzirea 

spaţiului şi a consumul de apă caldă la tarife rezonabile şi la preţuri accesibile, asigurând în 

acelaşi timp parametrii de calitate şi un impact mai redus asupra mediului depinde într-o mare 

măsură de implementarea CET-urilor de înaltă eficienţă.  

3.3 Analiza barierelor 

În procesul de implementare a tehnologiilor moderne de cogenerare de înaltă eficienţă au fost 

identificate următoarele bariere, prezentate în Tabelul 3-1.  Tabelul este urmat de o examinare 

privind modul de abordare a potenţialelor bariere.  

            Tabelul 3-1. Barierele identificate. 

Categoria barierei Descrierea barierei 

Politică, juridică şi de 

reglementare 

Lipsa stimulentelor pentru investitori privaţi 

Cadru de reglementare neclar pentru negocierea preţului 

pentru surplusul de energie electrică nereglementată  

Economică şi financiară 

Costurile mari de investiţii 

Costuri mari de exploatare şi întreţinere 

Costurile ridicate ale tranzacţiilor în Etapa I şi Etapa II 

Disponibilitatea redusă a resurselor financiare 

Costul ridicat al finanţării 

Stimulentele pentru investiţii nu sunt clar definite 

Capacitatea de plată redusă a consumatorilor pentru energie 

Tehnică, de eşec  sau 

imperfecţiune a pieţei  

Economii de scară numai la un nivel înalt al investiţiilor 

Împărtăşire inadecvată a experienţei proiectului între 

eventualii investitori în CET 

Alocarea costurilor pentru energie termică şi electrică nu este 

transparentă 

Lipsa pieţei de aprovizionare cu echipamente si piese de 

schimb 

De capacitate 

instituţională şi 

organizaţională  

Dezvoltarea lentă a capacităţii instituţionale pentru CET-urile 

de mică putere şi înaltă eficienţă  

Disponibilitatea limitată a abilităţilor tehnice şi de 

management antreprenorial 

Socială, de informare şi 

sensibilizare 

Managementul de mediu nu este considerat o responsabilitate 

socială partajată 

Informarea inadecvată  a potenţialilor utilizatori ai CET 

privind implementarea proiectelor de cogenerare de mică 

putere  

 

Modalitatea de abordare a barierelor identificate: 
 

1. Politice, juridice şi de reglementare. Implementarea adecvată a prevederilor Legii 

cu privire la energia electrică, Legii cu privire la gazele naturale şi Legii cu privire la energia 
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termică şi promovarea cogenerării, referitoare la aprobarea regulamentelor corespunzătoare, 

metodologiilor tarifare, tarifelor reglementate şi eliminarea subvenţiilor încrucişate existente, 

vor încuraja persoanele, entităţile interesate de promovarea CET-urilor de înaltă eficienţă  să 

efectueze evaluarea respectivă şi să decidă în favoarea implementării unor astfel de proiecte. 

Printre cele mai importante politici, acţiuni legale şi de reglementare orientate spre depăşirea 

barierelor sunt: 

a) modificarea legii bugetului de stat cu o prevede care permite scutirea CET-urilor de  

mică putere şi înaltă eficienţă de la plata taxelor de import pentru echipamente. O 

astfel de experienţă există deja în Republica Moldova (scutirea de taxe de import 

pentru utilajele electrice destinate centralei electrice Burlăceni). 

b) elaborarea şi aprobarea metodologiei tarifare pentru calcularea preţului reglementat 

pentru energia electrică generată de CET-uri de mică putere, care ar conţine acelaşi 

stimulent de investiţii care este aplicat centralelor electrice din surse regenerabile 

(pentru primii 5 ani – 1.5 din WACC (Costul Mediu Ponderat al Capitalului) aplicat 

pentru tariful de distribuţie (WACCd) , pentru următorii 5 ani - 1.3 x WACCd; pentru 

următorii 5 ani - 1.1 x WACCd)
 13

. 

c) aprobarea Regulamentului privind determinarea preţului surplusului de energie 

electrică produsă de CET-uri de mică putere. 

2. Economice şi financiare: Lipsa accesului la surse de finanţare este o barieră 

importantă pentru implementarea  proiectelor de cogenerare de mică putere şi înaltă eficienţă 

în ţară. Costurile investiţionale per kW de capacitate instalată la construcţia CET-urilor de 

mică putere şi înaltă eficienţă sunt mai înalte în comparaţie cu acelaşi indicator la CET-urile 

de putere mare. Disponibilitatea redusă a resurselor financiare, costurile ridicate de finanţare 

din cauza dobânzilor mari la creditele bancare face dificilă implementarea cu succes a unor 

astfel de proiecte. În ceea ce priveşte stimulentele pentru promovarea tehnologiilor de 

cogenerare, acestea ar trebui să fie aprobate de Guvern, în conformitate cu Legea cu privire 

la energia termică şi promovarea cogenerării. De o importanţă similară este capacitatea 

scăzută a consumatorilor să plătească pentru necesităţile de energie şi în astfel de condiţii 

implementarea proiectului NAMA ar trebui să aducă beneficii economice şi de mediu, pentru 

a  justifica implementarea proiectelor CET.  Sprijinul donatorilor şi scutirea utilajelor pentru 

CET de taxe de import ar favoriza intrarea  investitorilor într-o afacere de dezvoltare a CET-

urilor de mică putere şi ar reduce preţul pentru energia electrică generată de CET-urile de 

mică putere. 

 3. Tehnice, de eşec sau de imperfecţiunea pieţei: tehnologiile de cogenerare sunt 

tehnologii  mature şi CET-urile de diferite capacităţi există peste tot în lume, inclusiv pentru 

producerea distribuită de energie electrică. Deşi, lipsa utilajelor pentru CET-uri de înaltă 

eficienţă pe piaţa din Republica Moldova şi lipsa reprezentanţilor producătorilor sau 

vânzătorilor de astfel de tehnologii pe piaţa locală nu încurajează implementarea  unor astfel 

de CET-uri. De asemenea, este important de a menţiona că lipsa pieselor de schimb 

                                                         
13

 Metodologia determinării, aprobării şi aplicării tarifelor la energia electrică produsă din surse regenerabile de 

energie şi biocombustibil. Hotararea ANRE nr. 321  din  22.01.2009. Monitorul Oficial nr.45-46/172 din 

27.02.2009 
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accesibile pentru aceste tehnologii face dificilă funcţionarea CET-urilor de mică putere şi  

înaltă eficienţă conform graficului planificat. Pentru a depăşi acest neajuns, este important să 

fie implementate unele proiecte-pilot la scară mică, pentru a atrage producători, vânzătorii 

sau reprezentanţii acestora în ţară, sau de a stabili cu ei acorduri de cooperare pentru a ajuta 

la promovarea CET-urilor de mică putere şi înaltă eficienţă şi de a asigura piese de schimb în 

timp util şi la necesitate.  

 4. De capacităţi instituţionale şi organizatorice:  

 Legea cu privire la eficienţa energetică din 2010 promovează crearea companiilor de 

servicii energetice (ESCO),  care ar putea facilita implementarea a CET-urilor de  

mică putere şi înaltă eficienţă, prin furnizarea de servicii de audit şi de construcţii, 

precum şi prin schimbul de cunoştinţe.  Până în prezent ţara a avut relativ puţină 

experienţă cu companiile. Principalul motiv invocat în mod continuu este că în ciuda 

Strategiei energetice care prevede acordarea de stimulentelor băncilor comerciale 

pentru ca acestea să investească în proiecte de eficienţă energetică - este lipsa de 

capital iniţial de la instituţiile financiare, care nu sunt familiarizate cu modelele de 

afaceri ale ESCO. Aşadar, este nevoie de suportul donatorilor pentru a promova 

primele companii ESCO. 

 Disponibilitatea limitată a capacităţilor tehnice şi de management al afacerilor. Având 

în vedere faptul că proiectele CET-urilor de mică putere au fost încurajate în mod 

legal
14

 doar foarte recent, experienţa tehnică necesară pentru a pregăti şi a demara 

proiecte în acest domeniu lipseşte. Cunoştinţele de management antreprenorial 

aferente implementării CET-urilor de mică putere sunt inadecvate, inclusiv aspectele 

tehnice şi financiare ale sectorului CET.  Bineînţeles, aceste bariere pot fi depăşite 

prin formări direcţionate pentru personalul local şi prin implicarea consultanţilor 

străini, în special la etapele de iniţiere a proiectului, însă acest lucru va implica în mod 

evident costuri de tranzacţii mai mari pentru proiecte.  

 Agenţia pentru Eficienţă Energetică ar trebui să-şi mărească implicarea în promovarea 

proiectelor de cogenerare de mică putere şi înaltă eficienţă.  Agenţia trebuie să 

disemineze informaţii privind dezvoltarea CET-urilor de mică putere şi înaltă eficienţă 

şi privind funcţionarea CET urilor mici existente. 

5. Sociale, informaţionale şi de sensibilizare: Lipsa informaţiilor publice adecvate 

referitoare la CET-urile de mică putere existente, inclusiv a detaliilor  specifice privind 

construcţia şi operarea acestora  în Republica Moldova face ca implementarea primei  CET de 

mică putere şi înaltă eficienţă în cadrul acţiunii NAMA  să fie importantă. Aceasta importanţă 

este manifestată atât de rezultatele CET mult mai bune, comparativ cu furnizarea de energie 

termică produsă de centrala termică şi consumul de energie electrică din reţea, cât şi de 

necesitatea şi obligaţia de a disemina informaţiile juste şi complete cu privire la funcţionarea 

acestei CET, inclusiv privind indicatorii economici şi costurile de investiţii.  Astfel de date şi 

informaţii privind funcţionarea CET-urilor de înaltă eficienţă vor demonstra avantajele 

obţinute şi vor fi utilizate ulterior pentru construirea altor CET-uri de acest tip,  încurajând 

alte entităţi, inclusiv cele private să construiască şi să opereze astfel de CET-uri de înaltă 
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 Legea nr. 92 din 29 mai  2014 privind energia termică și promovarea cogenerării. 
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eficienţă.  Sistemul MRV NAMA (Capitolul 9) va asigura ca informaţiile corespunzătoare să 

fie public disponibile. 

În general, populaţia sprijină eforturile îndreptate spre îmbunătăţirea eficienţei energetice, dar, 

în acelaşi timp, este sceptică că acţiunile care vizează sistemele centralizate de alimentare cu 

energie termică vor fi benefice pentru consumatori. Aceasta se bazează pe percepţia că 

sistemele centralizate de alimentare cu energie termică sunt ineficiente şi eforturile îndreptate 

spre îmbunătăţirea funcţionării lor nu poate avea ca rezultat beneficii pentru consumatori, din 

cauza criticilor adresate  sistemului centralizat de alimentare cu energie termică din 

municipiul Chişinău, care este considerat a fi ineficient, cu pierderi mari de agent termic şi 

tarife înalte care trebuie să fie plătite de consumatori. Unul dintre cel mai importanţi factori 

este preţul pentru energia termică generată de CET, care va fi plătit de consumatori, iar 

consumatorii într-adevăr  doresc micşorarea, sau cel puţin menţinerea  preţului şi nu creşterea 

lui.  
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4. INFORMAŢII PRIVIND LINIA DE BAZĂ ŞI OBIECTIVELE NAMA 

4.1 Limitele şi scenariul liniei de bază  

În conformitate cu acest proiect NAMA, se planifică ca CET-urile să fie construite la 

întreprinderi industriale, hoteluri, staţiuni balneare, campusuri universitare, spitale şi la 

sisteme centralizate de alimentare cu energie termică din Republica Moldova unde cererea de 

energie termică ar asigura un factor de încărcare anual mai mare decât 4500 ore. Pentru aceste 

CET-uri limitele sunt examinate separat, de fiecare dată când o nouă CET este determinată ca 

eligibilă pentru implementare în cadrul acestui PDD NAMA.  

Conform proiectului NAMA prima CET de mică putere, şi anume CET la spitalul raional 

Făleşti (CET-SF), se preconizează să fie construită  în oraşul Făleşti, în aceeaşi clădire unde 

se află cazanele existente având capacitatea de 2x0.75MWth. CET va substitui doar 0.1MWth  

a puterii termice generate de Centrala termică a spitalului din Făleşti (CTSF) pentru a furniza 

căldură şi apă caldă spitalului local cu capacitatea de 280 de paturi.  

Selectarea liniei de bază  

Scenariul de bază se referă la toate cele 40 de CET-uri, dar este examinat pentru prima CET  

deoarece conţine detalii, şi apoi aplicat altor CET-uri.  

Se consideră rezonabil de a considera doar un singur scenariu al liniei de bază pentru 

determinarea reducerii emisiilor de GES din implementarea unui proiect de atenuare, după 

cum urmează: 

Linia de bază este sistemul existent de aprovizionare cu energie termică din spitalul Făleşti, 

care continuă să funcţioneze. Centrala termică a spitalului, având  capacitatea de 1.5 MWth,  

2 x 0.75 MWth cazane, a fost construită în anul 2006. Capacitatea maximă termică utilizată 

până în prezent este de aproximativ 0.37MWth. Aceste estimări de energie termică produse şi 

energie electrică consumată corespund datelor reale pentru anul 2015. Se preconizează, că 

pentru toţi anii următori cererea de energie electrică şi termică va fi aceeaşi.  

Sistemul de încălzire CET are o capacitate maximă de 0.1 MWth de cogenerare, inclusiv o 

capacitate termică de aproximativ 0.27 MWth a CTSF pentru producerea şi furnizarea 

energiei termice. Randamentul CTSF este de 91%. Cantitatea totală de energie electrică 

consumată de Spitalul Făleşti este de 438483 kWh / an, inclusiv 78923 kWh pentru 

producerea apei calde in timpul perioadei de vară, când CTSF nu funcţionează. Începând cu 

mijlocul lunii aprilie până la mijlocul lunii octombrie (6 luni) CTSF nu funcţionează din 

cauza  cererii scăzute de energie termică (ceea ce rezultă într-o eficienţă scăzută a CTSF). 

Cererea de căldură în timpul acestor şase luni este acoperită de boilere electrice instalate în 

locuri unde se consumă apa caldă în mod direct. Cantitatea totală de energie termică produsă 

de CTSF este 964 MWh /an, pentru care se consumă  111151 m
3
 de gaze naturale pe an.  

4.2 Linia de bază şi obiectivele de atenuare a emisiilor de GES 

Conform scenariului liniei de bază descris mai sus, cel mai plauzibil scenariu al liniei de bază 

pentru această acţiune NAMA corespunde cu situaţia status quo a sistemului existent de 

aprovizionare cu energie termică în spitalul Făleşti, sau scenariul BAU.  
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În acest capitol, reducerea emisiilor de CO2 pentru CET-SF este determinată pe baza 

principiilor stabilite în Metodologia "Instalarea sistemelor de co-generare sau tri-generare de 

furnizare a energiei pentru clădiri comerciale"
15

 pentru proiectele CDM la mică putere. Aşa 

cum se menţionează în această metodologie, ea este aplicabilă "la montarea instalaţiilor de co-

generare sau tri-generare pe bază de combustibili fosili, care produc simultan energie electrică 

şi de răcire (de exemplu, apă răcită) şi / sau încălzire (de exemplu, abur sau apă caldă) pentru 

furnizarea acestei energii în clădiri comerciale, non-industriale". 

Numai gazele naturale sunt utilizate în BLS şi scenariile de atenuare. Emisiile de CO2 în BLS 

şi scenariile de atenuare provin din două surse: (i) gazele naturale arse la CTSF sau CET-SF, 

şi (ii) gazele naturale arse la centrala termoelectrică din Transnistria (CTT). Orice cantitate de 

energie electrică economisită sau redusă în sistemul electroenergetic al Moldovei conduce la 

o reducere echivalentă (inclusiv reducerea pierderilor de energie electrică în reţeaua electrică, 

egală cu 10.3%
16

) de energie electrică produsă la această CTT. Alte centrale nu contribuie la 

această reducere şi aceasta se explică prin faptul că alte centrale electrice în Republica 

Moldova, cu excepţia CTT, sunt reglementate, adică nu iau parte la înlocuirea energiei 

electrice economisite sau reduse în sistemul electroenergetic al Moldovei.  

Calcularea emisiilor de CO2 pentru scenariul liniei de bază (SLB) 

Emisiile liniei de bază, BEy, sunt calculate folosind ecuaţia (1): 

yBHycaptygridy BEBEBEBE ,,,   (1) 

Unde: 

ygridBE ,
 Emisiile liniei de bază asociate cu energia electrică din reţea substituită de 

cea produsă în cadrul proiectului în anul y (tCO2eq/an); 

ycaptBE ,
 Emisiile liniei de bază asociate cu energia electrică produsă de centrala 

electrică  captivă în anul  y (tCO2eq/an), adică de CTT; 

yBHBE ,
 Emisiile liniei de bază asociate cu energia termică (de exemplu abur sau 

apa caldă) produsă în anul  y (tCO2eq/an). 

 

BEgrid,y, BEcapt,y, BEBH,y  sunt calculate utilizând ecuaţiile (2), (3), (4) şi (5): 

ygridygridygrid EFEBE ,,,   (2) 

icaptyicapt

i

ycapt EFEBE ,,,,   (3) 

icpji

j

icapt SFCCOEFEF ,,, *  (4) 

                          cs

yp

i

i

yBH

S
EFBE



,

, *  (5) 

Unde: 
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     ygridE ,
 Cantitatea de energie electrică din reţea substituită de energia electrică 

produsă în cadrul proiectului în anul y (MWh); 

     ygridEF ,
 Factorul de emisie al reţelei (calculat în conformitate cu metodologia 

CDM AMS-I.D (tCO2e/MWh). Pentru Moldova, factorul de emisie al 

reţelei corespunde factorului de emisie al unei centrale electrice captive, 

adică CTT, întrucât alte centrale electrice  (CE) sunt reglementate, adică 

energia electrică produsă de ele nu poate fi înlocuită în cadrul activităţilor 

de  proiect;  

     iycaptE ,,  
Cantitatea de energie electrică înlocuită de energia electrică produsă în 

cadrul proiectului în anul y (MWh) de centrala electrică captivă, adică 

CTT; 

     icaptEF ,  
Factorul de emisie al centralei electrice captive (tCO2/MWh). CTT 

funcţionează pe bază de gaze naturale. Valoarea implicită conform  IPCC 

este de 0.20196 tCO2/MWh; 

     



SFCcp,i  Consumul specific de combustibil la centrala electrică captivă (cantitatea 

de combustibil în unităţi energetice, de masă sau volum /MWh). Ea 

corespunde  cu randamentul CTT de 37%; 

     



COEFi, j  Coeficientul de emisie CO2 a combustibilului de tip  i (tCO2/cantitatea de 

combustibil în unităţi  energetice, de masă sau volum). Se folosesc doar 

gazele naturale, coeficientul de emisie pentru care este de  0.001888 

tCO2/m3; 

     iEF  Factorul de emisie al combustibilului fosil i.  Se folosesc doar gazele 

naturale, coeficientul de emisie pentru care este de  0.001888 tCO2/m3; 

     cs  Randamentul sistemului(lor) înlocuit de generare a aburului/căldurii în 

anul y este de 91%; 

     ypS ,
 Energia termică livrată în rezultatul activităţilor de proiect. Pentru CTSF, 

cantitatea de gaze naturale pentru  producere este măsurată şi cunoscută. 

Astfel, emisiile CO2 de la producerea energiei termice sunt  determinate de  

cantitatea de gaze naturale consumate şi factorul de emisie corespunzător.  

Pe baza formulelor şi datelor specificate mai sus, emisiile de CO2 în SLB echivalente cu 480t 

CO2/an sunt prezentate în Tabelul 4-1. 

Tabelul 4-1. Calculul emisiilor de CO2 pentru CTSF (SLB), 2015.  

Articole Unităţi Valori  

Gazele naturale utilizate la producerea energiei 

termice   

m3 111151 

Energia termică  produsă   MWh 945,8 

Energia electrică consumată  MWh 438 

Emisiile de CO2 de la gazele naturale utilizate 

pentru producerea energiei termice   

tCO2 210 

Emisiile de CO2 de la energia electrică consumată tCO2 270 

TOTAL emisii CO2 in SLB tCO2 480 

Calculele emisiilor de CO2 pentru scenariul de atenuare  
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Factorul de sarcină maximă (LFth) a curbei de sarcină CTSF în 2015 a fost de 2613, ceea ce 

este foarte puţin şi nu este fezabil pentru construirea unei CET de aceeaşi capacitate. Conform 

experienţei mondiale,  pentru ca o CET să fie fezabilă,  LFth nu trebuie să fie mai mic decât 

4500h.  Luând în considerare acest lucru şi pe baza datelor furnizate de către Spitalul Făleşti, 

pentru a determina puterea termică la care LFth va ajunge la 4500h a fost utilizată curba 

clasată a sarcinii termice a CTSF în 2015. Ea corespunde aproximativ cu 0.1 MWth. În Figura 

4-1, este prezentată determinarea puterii termice a CET pentru LFth = 4500h. Un LFth 

eficient pentru 0.1 MWth la CET-SF este de 4786h. Ultimele valori sunt luate în considerare 

în scenariul de atenuare. 

 

 

 Figura 4-1.  Determinarea puterii termice pentru LFth = 4500h. 

Scenariul de atenuare NAMA corespunde construcţiei a 40 de CET-uri de mică putere şi 

înaltă eficienţă. Prima CET va fi instalată în acelaşi spaţiu al CTSF şi va produce 479 MWh 

de energie termică anual ca produs secundar al procesului de producere a energiei electrice la 

centrala electrică. Analiza efectuată a arătat că, din punct de vedere economic, capacitatea 

electrică optimă a acestei CET este de 0.75 x Qth MW, în cazul în care Qth este puterea  

termică a CET, în cazul nostru egală cu 0.1 MWth, şi anume puterea electrică a CET este 

egală cu 0.075 MWe. Aşa cum s-a menţionat anterior, eficienţa producerii energiei electrice a 

CET-SF este de 38%, la capacitate maximă. Tehnologia CET specifică care a fost selectată ca 

parte a acestei NAMA se bazează pe motoarele cu ardere internă (CET MAI), aşa cum s-a 

descris în Capitolul 2.3. În general, capacitatea CET MAI se încadrează în diapazonul de 

70kWe-1500kWe
17

 cu un randament de generare a energiei electrice de 25-40%, ceea ce este 

în concordanţă cu specificaţiile NAMA. Energia termică produsă este, de regulă, apă caldă şi 

nu abur, iar fiecare unitate de energie electrică generează, în general, 1-2 unităţi de energie 

termică, indicele de cogenerare micşorându-se odată cu dimensiunea. 

                                                         
17 https://www.carbontrust.com/media/19529/ctv044_introducing_combined_heat_and_power.pdf.  
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Pentru CET-SF se presupune un randament de 38% la producerea energiei electrice
18

. Energia 

electrică produsă de această CET va acoperi 99.4% din necesarul de energie electrică a SF, 

inclusiv necesarul de energie electrică şi pentru unităţile de cogenerare. Cantitatea totală de 

energie electrică generată anual este de 359 MWh. Se presupune că aproximativ 1% din 

energia electrică produsă va fi utilizată pentru necesităţile proprii ale CET. Restul de energie 

electrică necesară SF va fi procurată din reţea. 

Emisiile de CO2 în scenariul de atenuare sunt generate în rezultatul: 

a) arderii gazelor naturale la CET-SF pentru a produce 359 MWh la un randament mediu 

anual de 36.3%; 

b) arderii gazelor naturale de CTSF pentru a produce energie termică pentru acoperirea 

vârfului de sarcină termică de 545 MWh la un randament de 91%; 

c) înlocuirii producţiei de 6.31 MWh de energie electrică de la CTT, inclusiv 10.3% 

pierderi de energie electrică în reţea. Eficienţa CTT este de 37% la putere nominală. 

 

Emisiile din cadrul proiectului, PEy sunt calculate utilizând ecuaţia (6): 

                        yelyFHHPyCHPy PEPEPEPE ,,,   (6) 

 

yCHPPE ,
 Emisiile generate în cadrul proiectului asociate cu producerea de energie 

electrică la CET-SF în anul  y (tCO2eq/an); 

yFHHPPE ,  
Emisiile generate în cadrul proiectului asociate cu generarea energiei 

termice de CTSF pentru acoperirea vârfului de sarcină termică în anul  y 

(tCO2eq/an); 

yelPE ,  
Emisiile asociate cu energia electrică procurată din reţea în anul y 

(tCO2eq/an). 

 

Principiile utilizate în formulele (2)-(5) sunt aplicate şi pentru a calcula emisiile de CO2 în 

cadrul scenariului pentru proiect.                

Pe baza acestor ipoteze, potenţialul anual estimat de atenuare a GES directe al acţiunii 

NAMA pentru 40 de CET-uri este după cum urmează:  

 155 tone CO2 în 2020; 

 41456 tone CO2 în 2025. 

Potenţialul total estimat de atenuare a emisiilor directe de  GES acumulate,  în cadrul acţiunii 

NAMA este după cum urmează:  

 155 tone CO2 până în 2020; 

 165 981 tone CO2 până în 2025; 

 373 262 tone CO2 până în 2030.  

                                                         
18

  http://www.epa.gov/chp/catalog-chp-technologies; http://www.iea-etsap.org; http://www2.uned.es/experto-

energia/ EDUCOGEN_Tool.pdf; https://www.gov.uk/guidance/combined-heat-and-power; 

https://en.wikipedia.org/ wiki/ District_heating; 

https://www.carbontrust.com/media/19529/ctv044_introducing_combined_heat_and_power.pdf.  

http://www.epa.gov/chp/catalog-chp-technologies
http://www2.uned.es/experto-energia/%20EDUCOGEN_Tool.pdf
http://www2.uned.es/experto-energia/%20EDUCOGEN_Tool.pdf
https://www.gov.uk/guidance/combined-heat-and-power
https://en.wikipedia.org/%20wiki/%20District_heating
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4.3 Linia de bază şi obiectivele co-beneficiilor pentru dezvoltarea durabilă 

Cei mai aplicabili indicatori  de dezvoltare durabilă (DD) sunt prezentaţi în Tabelul 4-2, iar 

intervenţiile per indicatori sunt prezentate în Tabelul 4-3.   

4.4 Schimbare transformaţională  

Inovaţie   

Chiar şi în cazurile când CET-urile de mică putere şi înaltă eficienţă sunt considerate fezabile, 

aceste tehnologii s-au implementat în Republica Moldova într-un număr foarte limitat la doar 

trei locaţii (Universitatea de Stat din Moldova, "Franzeluţa" S.A. - fabrica de drojdii, şi S.A. 

“Apa Canal Chişinău”). “Principalul impediment pentru diseminarea tehnologiilor CET la o 

scară mai largă sunt investiţiile iniţiale foarte mari, care depăşesc cu până la 20 şi mai multe 

ori investiţiile specifice în cazul centralelor termice - dintr-o parte şi, lipsa atât a cunoştinţelor 

suficiente, cât şi a experienţei cu privire la astfel de proiecte – din  altă parte. Oportunitatea de 

a depăşi această barieră prin atragerea investiţiilor donatorilor prin implementarea 

tehnologiilor de cogenerare de mică putere eficiente energetic fac această NAMA una 

inovatoare pentru ţară, deoarece cea mai bună tehnologie şi practici de CET de mică putere 

vor fi implementate în Republica Moldova într-un regim de transparenţă, când toate 

informaţiile cu privire la investiţii, participarea donatorilor la finanţarea proiectului, 

fezabilitatea NAMA CET etc. vor fi public disponibile  şi, prin aceasta se va realiza o 

diseminare mai largă.   

Participarea sectorului privat  

Sectorul privat are un rol important în realizarea acţiunilor NAMA. Motivaţia sectorului 

privat este determinată de profituri rezonabile pe care proiectele le pot oferi  şi de experienţa 

de succes în promovarea, proiectarea, implementarea şi exploatarea CET-urilor de mică 

putere în condiţiile actuale ale Republicii Moldova. PDD al acestei NAMA arată condiţiile în 

care o CET de mică putere devine bancabilă şi care poate servi pentru orice companie privată 

ca platformă pentru determinarea eligibilităţii proiectelor de cogenerare, dacă factorul de 

sarcină al energiei termice consumate în timpul anului este unul adecvat construcţiei CET. 

Construirea şi operarea a CET-urilor de mică putere prevăzute de această NAMA va asigura 

acumularea experienţei tehnice şi financiare, ceea ce face proiectul mult mai valoros pentru 

părţile interesate în viitor în vederea lărgirii pieţei. Rolul de frunte ar trebuie sa aparţină 

companiei ESCO.   

Impactul dincolo de domeniul de aplicare al proiectului.  

În condiţiile în care intensitatea energetică a ţării este de trei ori mai mare decât cea medie  a 

UE şi, atunci când 80% din energia electrică provine din import, securitatea energetică şi 

economiile de energie sunt ţinta prioritară a ţării. Această NAMA va contribui la depăşirea 

acestor neajunsuri.  În afară de economiile de energie (a se vedea Anexa 2) obţinute şi 

producţia de energie electrică proprie la locaţiile unde vor fi instalate CET-urile de mică 

putere, proiectul are un impact adiţional pozitiv de sistem. De notat, că economia 

suplimentară de energie este obţinută datorită pierderilor mai mici de energie electrică în 
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Tabelul 4-2. Indicatorii de dezvoltare durabilă identificaţi pentru acţiunea NAMA CET MAI. 

Domeniul 
Denumirea 

indicatorului 
Impact identificat Explicaţia indicatorului ales Valoarea măsurată 

Mediu 

Adaptarea la 

schimbările 

climatice şi 

atenuarea 

Atenuare 

Acţiunea NAMA va integra măsurile privind schimbările climatice în 

politicile, strategiile şi planificarea naţională; va îmbunătăţi  educaţia, 

sensibilizarea şi capacităţile umane şi instituţionale privind atenuarea 

schimbărilor climatice 

Numărul de  documente 

care promovează CET-

urile  

Social 

Accesibilitatea 

financiară a 

energiei 

electrice 

Fiabilitatea furnizării 

energiei electrice  

CET MAI reprezintă o a doua sursă de energie electrică pentru consumatorii 

din  vecinătatea CET şi poate servi ca sursă de rezervă de energie electrică 

(în special pentru spitale) în cazul întreruperii alimentării de la reţea  

Numărul de locaţii 

unde sunt construite 

CET-uri 

Creşterea şi 

dezvoltarea: 

Securitate 

energetică 

Creşterea securităţii 

energetice 

Capacitatea totală estimată a 40 CET-urilor MAI implementate va 

corespunde aproximativ cu 3% (20 MW) din deficitul de energie în 2030 

Ponderea  CET-urilor 

noi în cererea maximă 

de sarcină, MW, % 

Fortificarea 

capacităţilor 

Numărul de persoane 

formate să promoveze şi să 

implementeze CET MAI 

Implementarea CET MAI nu poate fi realizată  fără transfer de cunoştinţe 
Numărul de persoane 

instruite 

Economie 

Generarea de 

venituri / 

reducerea 

cheltuielilor / 

balanţa de plăţi 

Generarea de venituri Implementarea CET MAI este o sursă fezabila de venit pentru dezvoltatori 

Preţul pentru energia 

electrică şi termică de 

la CET în comparaţie 

cu cele de piaţă 

Acumulare de 

active şi 

investiţii 

Acumulare de active şi 

investiţii 

Promovarea CET MAI: a) va consolida cooperarea internaţională pentru a 

facilita accesul la cercetare şi tehnologie în domeniul energiei pure, inclusiv 

CET MAI, şi va promova  investiţiile în infrastructura energetică şi 

tehnologii energetice nepoluante;  şi b) extinde infrastructura şi va moderniza 

tehnologiile de furnizare a serviciilor energetice moderne şi durabile, în 

conformitate cu programele respective de sprijin 

Investiţiile CET-uri 

noi, în $SUA; numărul 

de unităţi CET 

importate; energia 

electrică  produsă de 

CET, MWh 
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Crearea  de 

locuri de muncă 

(număr de femei 

şi bărbaţi 

angajaţi) 

Crearea de locuri de muncă 

Implementarea CET MAI va conduce la: a) ridicarea nivelului de 

productivitate economică prin modernizarea tehnologică şi inovare, inclusiv 

prin accentul pus pe valoare adăugată ridicată şi sectoare cu utilizare 

intensivă a forţei de muncă; b) promovarea politicilor orientate spre 

dezvoltare, care sprijină activităţile productive, crearea de locuri de muncă 

decente, antreprenoriat, creativitate şi inovare, şi va  încuraja  formalizarea şi 

creşterea  întreprinderilor micro, mici şi mijlocii, inclusiv prin accesul la 

servicii financiare;  şi c) va fortifica  capacităţile instituţiilor financiare 

interne de încurajare şi extindere a  accesului la servicii bancare, asigurări şi 

servicii financiare 

Numărul de  companii  

care oferă  servicii CET 

şi numărul de personal 

în ele; împrumuturile 

luate de la bănci pentru 

dezvoltare 
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   Tabelul 4-3. Intervenţiile pe indicatorii DD pentru acţiunea NAMA CET MAI. 

Domeniu 
Denumirea 

indicatorului 

Selectarea parametrilor 
Valoarea de măsurare, 

identificată anual 

Tipul de 

măsurare: 

Valoarea 

de 

referinţă 

Valoarea ţintă 

estimată (ex-

ante)  
Numărul de parametri 

selectaţi per indicator 

Denumirea 

parametrului 

Mediu 

Adaptarea la 

schimbările 

climatice şi  

atenuare 

2 

De atenuare - schimbarea 

în tehnologiile utilizate 

Numărul de politici în care 

CET MAI este parte 

integrantă  

Directă 2  cel puţin 4   

Rezistenţă - umană 

Numărul de 

 persoane implicate în 

promovarea CET MAI 

Indirectă 2  15 

Social 

Accesibilitatea 

financiară a 

energiei electrice 

2 

Cost per unitate de 

energie electrică, 
bani / kWh Indirectă 204  n/a  

Cost pe unitate de energie 

termică 
lei / Gcal Indirectă n/a  n/a  

Creştere şi 

dezvoltare: 

Securitatea 

energetică 
1 Combustibili importaţi % Directă 85% 82% 

Fortificarea 

capacităţilor 
2 

Numărul şi tipul de active 

de cunoştinţe produse 

Numărul de active de 

cunoştinţe produse 
Directă 0  n/a  

Dialog cu sectorul privat 

- sau Dialog între 

sectoare şi niveluri  

Numărul de dialoguri Indirectă 0  n/a  

Economie 

Generare de 

venituri/reducerea 

de cheltuieli / 

balanţa de plăţi 

1 

Economiile de 

combustibil pe cap de 

locuitor 

tep / locuitor Indirectă 0 n/a 

Acumulare de 

active şi investiţii 
2 

Investiţii în capacităţi noi $SUA Directă 0 
23.45 mil. 

$SUA 

Exemplu pentru alte 

industrii 
Numărul de exemple Directă 0 Cel puţin unul 

Crearea de locuri 

de muncă (număr 

de bărbaţi şi femei 

angajate) 

1 

Numărul de locuri de 

muncă (bărbaţi şi femei; 

permanente vs 

temporare) 

Număr Indirectă 0 30 
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reţelele electrice de distribuţie şi de transport. CET-urile de mică putere contribuie la 

micşorarea investiţiilor utilitare pentru mărirea capacităţii reţelei electrice de transport. În 

cazul în care CET este construită pe teritoriul unui spital, nu va fi necesar de a instala a doua 

sursă independentă de energie electrică de rezervă, aşa cum se cere în conformitate cu 

normele naţionale de fiabilitate  privind aprovizionarea cu energie electrică, sporind astfel 

fiabilitatea aprovizionării cu energie electrică şi economisind resursele financiare. Toate 

aceste avantaje vor impulsiona instituţiile naţionale să-şi fortifice capacităţile pentru a 

realiza întregul potenţial disponibil al CET-urilor de mică putere fezabile.  

Replicabilitate  

CET-urile de mică putere şi înaltă eficienţă pot fi implementate pentru furnizarea de energie 

termică prin sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, dar pot fi, de asemenea, 

utilizate la întreprinderi industriale, hoteluri, staţiuni balneare, campusuri universitare, 

spitale, pentru a acoperi necesităţile de căldură şi electricitate, iar surplusul de energie 

electrică urmează să fie livrat înapoi în reţeaua electrică.  

Adiţional la cele 40 de locaţii de cogenerare în valoare totală de 20 MW incluse în acţiunea 

NAMA, cel puţin 20 MW de alte CET-uri de mică putere se preconizează de a fi construite 

după implementarea NAMA, inclusiv la sanatorii, orfelinate, colegii, case de azil etc., 

inclusiv în regiunea transnistreană. 

Extinderea pe scară largă  

Potenţialul pentru extinderea proiectului va putea fi determinat după efectuarea auditurilor 

energetice la locurile stabilite de Legea cu privire la Eficienţă Energetică (LEE 2010) şi  

Regulamentul privind Auditul Energetic (RAE 2012). Agenţia pentru Eficienţă Energetică 

va înregistra şi va analiza toate auditurile, în vederea elaborării recomandărilor respective cu 

privire la acţiunile prioritare privind îmbunătăţirea eficienţei energetice, printre care se 

prevede şi implementarea CET-urilor de mică putere. Cel puţin încă 40 CET-uri de mică 

putere se preconizează să fie construite ca urmare a experienţei obţinute în timpul 

implementării acţiunii NAMA.  

De regulă, CET MAI este concepută ca o instalaţie agregată cu multiple componente (motor, 

grup electrogen, schimbător de căldură etc.) fixate pe fundaţie.  Aceasta nu va necesita mult 

timp la etapa de construcţie şi dare în exploatare.     
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5. MĂSURI ŞI INTERVENŢII ÎN CADRUL ACŢIUNII NAMA 

CET-urile de mică putere şi eficiente este o tehnologie bine-cunoscută pe plan mondial, pe 

când în Republica Moldova este relativ nouă şi de aceea necesită un set cuprinzător de 

măsuri şi activităţi pentru a identifica, dezvolta şi implementa  tehnologia CET la scara 

ambiţioasă. Măsurile şi activităţile sunt grupate în cadrul acţiunilor NAMA. Ele sunt 

selectate pe baza analizelor planurilor şi programelor de eficienţă energetică la nivel naţional 

şi a barierelor în calea extinderii la scară largă a producerii în regim de cogenerare a energiei 

termice şi energiei electrice. Următoarele secţiuni oferă informaţii cu privire la sprijinul 

financiar, instituţional, tehnologic şi de fortificare a capacităţilor de care este nevoie pentru a 

construi mai mult de 20 MW în CET-uri de mică putere. 

Cadrul NAMA are trei componente, fiecare fiind format dintr-un set de măsuri pentru 

promovarea tehnologiilor CET MAI de cogenerare. Componentele includ:  

(1) un program de cercetare, planificare, implementare şi monitorizare a CET MAI 

(Programul de identificare a acţiunilor);  

(2) programul de fortificare a capacităţilor pentru a consolida abilităţile şi cunoştinţele 

părţilor interesate; şi  

(3) programul de dezvoltare a pieţei pentru a promova cele mai bune CET MAI şi 

practicile de implementare şi exploatare a acestora.  

Adiţional, un mecanism de finanţare a NAMA va fi creat pentru a asigura finanţarea pe 

termen lung pentru activităţile care urmează să fie dezvoltate în conformitate cu cele trei 

componente NAMA (Figura 5-1). 

Acţiunea NAMA va fi implementată pe baza unei abordări etapizate care constă din două 

etape (Figura 5-2): 

 "Etapa de pregătire" (A1-A3) va fi axată pe dezvoltarea şi implementarea activităţilor 

aferente construcţiei CET de 75 kWe (capacitate mica în diapazonul de 20-

1000kWe), cu scopul de a furniza energie termică Spitalului raional Făleşti. 

Adiţional, în timpul etapei I, echipa NAMA va confirma locaţiile pentru instalarea 

viitoarelor CET-uri MAI. În cadrul programului de fortificare a capacităţii, va fi 

stabilită cel puţin o locaţie demonstrativă pentru CET MAI şi gestionarea durabilă a 

resurselor şi iniţiate programele de formare. Programul de dezvoltare a pieţei va 

începe cu cercetarea de piaţă privind componentele CET MAI ş a serviciilor de O & 

M. Ar trebui să fie stabilită o companie ESCO cu capacitatea de a identifica, 

proiecta, implementa şi exploata CET MAI. Va fi conceput un împrumut non-grant
19

 

pentru a promova investiţiile ESCO şi va fi lansată etapa de testare a acestora. 

  La "Etapa de extindere la scară largă" (A4-A8) va fi promovată dezvoltarea CET 

MAI la scară largă pe baza experienţei acumulate la prima CET MAI şi la etapa de 

testare a împrumutului non-grant. Activităţile în cadrul Programului de fortificare a 

capacităţii vor fi reduse treptat. 
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 GEF: Instrumente Non-Grant.  POLICY: FI/PL/02; emis pe 30 octombrie, 2014 
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5.1 Programul de identificare a acţiunilor 

Programul cuprinde toate activităţile şi măsurile care sunt necesare pentru implementarea şi 

gestionarea CET MAI. Următoarele secţiuni oferă o prezentare generală a activităţilor care 

vor fi implementate în timpul investigării/studiilor, planificării şi implementării. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5-1. Componentele NAMA de promovare a CET MAI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-2. Două etape de implementare a acţiunii NAMA CET. 
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5.1.1. Investigare / studii 

În timpul investigării / studiilor vor fi identificate  şi prioritizate locaţiile fezabile pentru 

CET-uri MAI, care vor fi grupate  pe tip de  CET şi va fi stabilită  câte o CET MAI 

reprezentativă pentru fiecare tip de grup. Aşa cum s-a menţionat anterior, locaţia pentru 

prima acţiune NAMA va fi Spitalul raional Făleşti.  Pentru fiecare CET MAI reprezentativă 

vor fi stabilite aspectele specifice şi va fi efectuată analiza barierelor, cu concluzii  privind 

fezabilitatea lor, în special în domeniile de incertitudine a datelor şi în dependenţa de preţul 

energiei electrice vândute. Acea CET MAI care va fi determinată ca fezabilă, va deveni  

obiectul planului de implementare pentru locaţia respectivă. 

5.1.2. Elaborarea politicii şi cadrului de reglementare   

 

Pentru a promova cu succes CET-urile de mică putere, trebuie să fie elaborate o politică şi 

cadru de reglementare corespunzătoare, iar acest lucru, potenţial, va include, aşa cum este 

menţionat în Capitolul  3.3, scutirea utilajelor de cogenerare CET MAI de taxe de import, 

precum şi o metodologie de tarifare revizuită privind calcularea preţurilor la energia termică 

şi energia electrică livrată de la CET-uri în reţea, pentru a înlătura incertitudinea 

investitorilor care doresc să investească în CET-uri de mică putere; motivarea investitorilor 

de a construi CET-uri de mică putere şi eficiente. 

 

5.1.3. Etapa de planificare 

Informaţiile obţinute la etapa Investigare / studii sunt folosite pentru a completa Planul 

naţional de acţiuni privind eficienţa energetică, de obicei, elaborat şi publicat la fiecare trei 

ani de către Agenţia pentru Eficienţă Energetică. Mai mult decât atât, proiectele sunt 

selectate cu scopul de a crea sinergii cu programele anterioare şi planurile de acţiuni de 

eficienţă energetică în curs de derulare, aşa ca "Programul Naţional de Eficienţă Energetică 

pentru anii 2011-2020", "Planul naţional de acţiuni privind eficienţa energetică pentru 

perioada 2013-2015" şi proiectul Planului pentru  perioada 2016-2018. În procesul de 

selectare va fi utilizată analiza multicriterială în luarea deciziei. Printre criteriile luate în 

considerare vor fi criteriile social - economice, de mediu şi de securitate a aprovizionării cu 

energie.  

5.1.4. Etapa de implementare 

Etapa de implementare va începe după realizarea măsurilor descrise în Capitolul 3.3 de 

depăşire a barierelor descrise în Tabelul 3-1. 

Acest proces va fi dirijat de Unitatea Naţională de Implementare a NAMA, creată în baza 

Hotărârii de Guvern şi descrisă în Capitolul 8. 

În cazul implementării efective a CET MAI prin compania ESCO, modelul de finanţare şi 

contractele corespunzătoare vor fi pregătite în timpul Etapei I şi Etapei II şi semnate cu 

beneficiarii de CET MAI.  

Diferenţa majoră dintre o companie ESCO şi un furnizor de servicii energetice (FSE) este 
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faptul că contractele de performanţă energetică (CPE) este o practică de afaceri de bază a 

companiilor ESCO, pe când FSE operează pe baza principiului “plata în schimbul 

serviciului”. Ca parte a Programului de dezvoltare a pieţei serviciilor oferite de  o companie 

ESCO sunt următoarele: 

a) Identificarea şi evaluarea oportunităţilor de economisire a energiei; 

b) Organizarea finanţării;  

c) Formarea personalul beneficiar şi furnizarea serviciilor de întreţinere în mod 

continuu; 

d) Elaborarea proiectelor inginereşti şi specificaţiilor; 

e) Gestionarea proiectul de la proiectare până la instalare şi monitorizare; 

f) Asigurarea garanţiei că economiile vor acoperi toate cheltuielile proiectului. 

În cazul implementării efective  de beneficiar a CET MAI, acesta va desemna o persoană 

responsabilă pentru a comanda documentaţia de proiect a CET MAI şi apoi va desfăşura  

procedura de implementare a proiectului.  

Întru acest scop, la Etapa  I va fi nevoie de asistenţa unui expert internaţional. 

CET MAI nou construită, cantitatea de combustibil utilizat, energia electrică şi energie 

termică produse de fiecare CET de mică putere, precum şi reducerea emisiilor de CO2 vor fi 

monitorizate prin sistemul naţional MRV. Activităţile NAMA sunt descrise detaliat în 

Anexa 3. 

5.2 Program de fortificare a capacităţii   

5.2.1. Instruiri şi ateliere de lucru 

Sensibilizarea şi fortificarea capacităţilor s-au dovedit a fi unele dintre cele mai eficiente 

măsuri de promovare a surselor regenerabile şi a măsurilor de eficienţă energetică în 

Republică Moldova. Promovarea CET MAI ar trebui să urmeze aceeaşi cale pentru a-şi 

atinge scopul. Programul de fortificare a capacităţilor NAMA va oferi o serie de formări şi 

ateliere de lucru pentru beneficiari identificaţi la etapele de Investigare / studii şi de 

Planificare. Acolo unde este cazul, formările vor avea elemente teoretice şi practice. 

Formările vor viza diferite grupuri de părţi interesate aferente centralelor termice de la 

blocurile rezidenţiale, spitale, hoteluri, campusuri şi întreprinderi industriale. De asemenea, 

de formare va beneficia personalul NAMA ESCO, Agenţiei pentru Eficienţă Energetică 

(AEE), FEE, instituţiilor de cercetare şi de proiectare, cu accent special pe aspecte legate de 

schimbările climatice. Instruirile vor include aspecte tehnice, economice, financiare, de 

reglementare şi operaţionale. Pentru promovarea CET-urilor de mică putere  sunt necesare 

aşa abilităţi cum ar fi de audit energetic, proiectare, construcţie, darea în exploatare şi 

operarea CET-urilor. 

5.2.2. Instrumente de demonstrare 

Instrumente de demonstrare vor fi elaborate pentru a împărtăşi datele financiare şi tehnice  

cu potenţialii noi proprietari ai CET.  Datele vor fi în formă de foi de calcul şi vor fi liber 
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accesibile pentru a sprijini determinarea fezabilităţii CET MAI. Instrumentul de demonstrare  

va lua în considerare caracteristicile specifice ale CET şi vor fi incluse în conţinutul 

formărilor şi atelierelor. 

5.3 Programul de dezvoltare a pieţei  

În cadrul NAMA, va fi efectuată o analiză de piaţă pentru a evalua capacitatea ţării de a 

acoperi cererea în toate echipamentele şi serviciile necesare pentru a implementa proiecte 

CET MAI. Pe baza acestei analize vor fi luate măsuri corespunzătoare pentru a crea un 

mediu competitiv pentru produsele de intrare şi de a elimina barierele identificate 

menţionate în Capitolul 3.3. Un rol esenţial în dezvoltarea CET MAI ar trebui să joace 

întreprinderile ESCO, întrucât implicarea companiilor ESCO în implementarea CET-urilor 

va spori cererea pentru  utilaje.  

Dezvoltarea CET-urilor de mică putere la Etapa I. Pe baza analizei de piaţă şi a listei scurte 

a utilajelor pentru CET şi a serviciilor disponibile pe piaţă, vor fi selectate proiecte de CET-

uri MAI de mică putere. Proprietarii vor fi sprijiniţi  în pregătirea planurilor de dezvoltare 

privind incorporarea CET-urilor MAI şi vor beneficia de formare şi asistenţă pentru a începe 

valorificarea proiectului. Dezvoltarea primei CET MAI va fi monitorizată  şi rezultatele 

evaluării vor servi drept îndrumare privind modul de extindere la scară mai largă a CET-

urilor MAI în ţară. 

Crearea unui serviciu  de informare pentru a sprijini părţile interesate în implementarea 

proiectelor CET MAI. Pentru a sprijini părţile interesate (de exemplu potenţialii beneficiari), 

va fi creat un serviciu  de informare cu toate aspectele relevante privind dezvoltarea, 

implementarea şi operarea CET-urilor MAI. Aceasta include suport pentru pregătirea 

planurilor de afaceri, pregătirea cererilor pentru fondul  de împrumuturi non-grant şi 

comercializarea produselor. 
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6. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR  

Necesităţile de dezvoltare a capacităţii pentru implementarea şi actualizarea măsurilor şi 

intervenţiilor analizate mai sus sunt descrise în Capitolul 5.2.  

 

7. MECANISME ŞI CERINŢE FINANCARE PENTRU NAMA 

Aşa cum s-a menţionat mai sus, obiectivul principal al acestui proiect NAMA este de a 

construi în jur de 40 de CET-uri de mică putere pe bază de MAI, cu o putere electrică totală 

de aproximativ 20 MW, până în anul 2025 şi, în acelaşi timp, de a crea un mediu care ar 

ridica motivarea pentru implementarea CET-urilor de mică putere şi înaltă eficienţă.  

Valoarea medie a investiţiilor specifice se presupune a fi la nivel de 1134$SUA / kWe 

împreună cu co-finanţarea din bugetul naţional de 0.16 milioane $SUA şi un buget de 0.613 

milioane $SUA pentru asistenţă tehnică pentru funcţionarea Unităţii Naţionale de 

Implementare a NAMA descrise în Capitolul 8.  Astfel, suma totală a investiţiilor necesare 

este de 23.449 milioane $SUA. Divizarea investiţiilor pe etape de implementare este 

prezentată în Tabelul 7-3 de mai jos. 

În afară de aceste investiţii, este nevoie de sprijin financiar şi de transfer de cunoştinţe 

pentru a depăşi barierele existente (a se vedea Capitolul 3) pentru implementarea cu succes a 

CET-urilor MAI şi dezvoltarea structurilor şi mecanismelor adecvate (a se vedea Capitolul 

5).  

Există trei surse de finanţare pentru a acoperi toate necesităţile acestui proiect:  

a) Bugetul naţional sau bugetele locale. Din cauza lipsei de mijloace, se aşteaptă  o 

contribuţie limitată pentru construcţia CET-urilor MAI din această sursă în următorii 8 ani. 

Resursele financiare publice vor fi implicate numai pentru: 1) dezvoltarea Programului de 

investigare, reglementare şi planificare a CET-urilor MAI; 2) Programul de fortificare a 

capacităţilor; 3) Programul de dezvoltare a pieţei; 

b) Finanţarea de către beneficiar care poate fi privat sau public. Investiţiile private 

pot proveni de la o parte interesată concretă, viitor proprietar al CET MAI, sau de la o 

companie ESCO; 

c) Investiţiile donatorilor. Pentru că acest proiect este orientat în principal spre 

reducerea emisiilor de CO2, având în acelaşi timp un impact major asupra dezvoltării 

durabile a ţării, este considerat că investiţiile donatorilor sunt sursa principală de finanţare 

pentru susţinere a NAMA.  Investiţiile străine se consideră că provin din fonduri direcţionate 

spre atenuarea schimbărilor climatice, care stimulează promovarea proiectului. Presupunem 

că pentru condiţiile Republicii Moldova, cu riscuri investiţionale  destul de mari, perioada de 

recuperare de maxim 7-8 ani pentru investiţiile realizate de Beneficiar este considerată drept 

criteriu pentru o decizie pozitivă privind implicarea fondurilor destinate atenuării 

schimbărilor climatice. Sprijinul donatorilor poate fi în formă de granturi şi aplicare a 

Instrumentelor de tip non-grant
20

. 
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 GEF: Instrumente Non-Grant.  POLICY: FI/PL/02; emis pe 30 ctombrie  2014 



Acţiunea NAMA de promovare a CET-urilor de mică putere în Republica Moldova 

  Pagina 48 din 88 
 

Structura mecanismului financiar descris mai sus este prezentată în Figura 7-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-1. Structura mecanismului de finanţare a NAMA. 

7.1 Analiza financiară  

 

Este important de a menţiona, că fezabilitatea proiectului CHP depinde de puterea nominală 

care diferă mult de la locaţie la locaţie şi poate să se încadreze în diapazonul de la 20 la 

1000kWe. Pentru  puterea nominală  de 20 kWe, investiţiile specifice sunt în jur de 2700 

$SUA şi cheltuielile operaţionale şi de întreţinere depăşesc 3 cenţi$/kWh, iar pentru 1000 

kWe, investiţiile specifice sunt de aproximativ 700 $SUA, adică sunt de 3.9 ori mai mici, iar 

cheltuielile operaţionale şi de întreţinere - 0.7 cenţi$/kWh, adică de 4.3 ori mai mici
21

. 

Aceste informaţii şi investiţiile iniţiale foarte mari  presupun o structură diferită a 

portofoliului de investiţii pentru cazul în care capacitatea de cogenerare este mică (Cazul 1), 

în comparaţie cu cazul când această capacitate este mai mare (Cazul 2). CET-SF reprezintă 

Cazul 1, iar  Cazul 2 reprezintă  valoarea medie a CET pentru NAMA . 

Pentru a selecta  portofoliul de instrumente financiare care să satisfacă cerinţele financiare 

ale proiectelor de cogenerare de mică putere eficiente energetic care urmează a fi 

implementate în cadrul acţiunilor NAMA, se efectuează o analiză financiară cu diferite 

scenarii de finanţare pentru ambele cazuri: Cazul 1 şi Cazul 2. Tabelul 7-1 oferă o privire de 

ansamblu asupra principalilor parametri financiari şi tehnici utilizaţi pentru analiza pentru 

CET-SF, în timp ce în Tabelul 7-2 şi Tabelul 7-3 sunt prezentate datele privind diferitele 

scenarii de mecanism financiar prevăzute pentru Cazul 1, şi, respectiv, pentru Cazul 2.  

Datele de intrare şi calculele detaliate sunt prezentate în Anexa 2. 
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În calitate de următor pas este efectuată analiza fluxului de numerar pentru a determina 

rentabilitatea implementării CET-urilor de mică putere după diferite scenarii, luând în 

consideraţie viitoarele creşteri aşteptate ale tarifelor la energia electrică, diferite rate ale 

dobânzii la împrumuturi şi cota parte a granturilor. 

Tabelul 7-1. Parametrii  financiari principali şi unii parametri tehnici  ai CET-SF. 

Parametri Unităţi Valoare Sursă  

 

Investiţii 

specifice  

$SUA/kWe 2508 pentru 2 x 

37.5kWe (Cazul  

1); 

1134 pentru 2 x 

250 kWe (Cazul 

2) 

Ghidul Comisiei Europene “Cogenerarea 

de  capacitate mica şi medie” 

Cheltuielile de 

operare şi 

mentenanţă 

$SUA cenţi 

/kWh 

3.01 for 2 x 

37.5kWe (Case 

1); 

1.68 for 2 x 250 

kWe (Case 2) 

 Ghidul Comisiei Europene “Cogenerarea 

de  capacitate mica şi medie” 

Preţul la 

gazele naturale 

$SUA/1000m
3
 298.6

22
 ANRE 

Tariful la 

energia 

electrică la 

tensiunea de  

0.4kV 

$SUA 

cenţi/kWh 

10.4
22

 ANRE 

Micşorarea 

randamentului 

CET la sarcina 

de 50%  

% 5 
Caracterizarea Tehnologiei: Motoare cu 

piston. Agenţia de Protecţie a Mediului 

Program de Parteneriat pentru Cogenerare 

Washington, DC. 2008 

Randamentul 

maxim al CET  

% 85 http://www.free.org.ro/dmdocuments/Ghi

dul ENERO Cogenerarea de mica si 

medie capacitate.pdf 

Durata de 

amortizare a 

CET  

ani 25 SEAI: Raportul privind Testarea micro-

CET  Comercial. 2011 

Analiza fluxurilor de numerar pentru CET-SF (Cazul 1) 

Aşa cum s-a menţionat în capitolul 4.2, 0.1 MWth din sarcină termică şi 99,4% din 

necesarul de energie electrică pentru Spitalul din Făleşti va fi înlocuită cu energia termică şi 

energia electrică produsă de CET de mică putere. Se presupune că toate investiţiile pentru 

construirea acestei CET vor fi făcute într-un an. Rezultatele sunt comparate pe baza a trei 

                                                         
22

 Rata de schimb  19.7Lei/$SUA 
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indicatori financiari: 1. Valoarea actualizată netă (VNA), 2. Rata internă de rentabilitate 

(RIR) şi 3. Perioada de recuperare (PbP) a investiţiilor SF. 

Indicatorii financiari sunt în mare parte influenţaţi de cota parte a grantului, împrumutul 

concesional şi participarea la investiţii a SF. În acelaşi timp, fluxul de numerar este sensibil 

la tarifele la energia electrică şi gaze naturale. Ţinând cont de aceasta, au fost luate în 

considerare cinci, cele mai relevante scenarii pentru Cazul 1 (CET-SF). Rezultatele 

calculelor sunt prezentate în Tabelul 7-2. Pentru calculul VNA, se utilizează o rată de 

actualizare socială de 8.5%.  Datele detaliate utilizate şi calculul fluxului de numerar sunt 

prezentate în Anexa 2.  

Tabelul 7-2. Rezultatele analizei fluxului de numerar pentru proiectul CET la Spitalul din 

Făleşti (Cazul 1). 

Scenariul Indicatorii financiari  Descriere  

VNA 

($SUA) 

RIR 

(%) 

PbP 

(ani) 

1. Proiect finanţat în 

întregime din bugetul 

SF, tariful la energie 

electrică de 10,4 cenţi / 

kWh 

(1539) 8 11.2 Acest scenariu nu este unul realist având 

în vedere constrângerile bugetare ale SF, 

VNA a investiţiei în cogenerare devine 

negativă. 

2. Proiect finanţat în 

întregime din bugetul 

SF, creşterea anuală a 

tarifului la energie 

electrică de 5%  

259561 19 7.5 Acest scenariu pare a fi realist, însă 

Spitalul din Făleşti,  o instituţie publică, 

nu are capacitatea financiară de a investi 

într-un astfel de proiect. Scenariul 2 

evidenţiază impactul creşterii preţurilor la 

energie electrice asupra rentabilităţii 

investiţiei. 

3. Scenariul 1, dar cu o 

creştere anuală de 1% a 

preţului la gazele 

naturale  

(54505) 3 15.8 Acest scenariu nu este unul realist. 

Perioada de recuperare a investiţiei este 

prea lungă. VNA a investiției în CET este 

negativă. Scenariul 3 evidenţiază impactul 

creşterii preţului la gazele naturale asupra 

rentabilităţii investiţiei. 

4. Scenariul 1, însă 

proiectul este finanţat la  

70% din budgetul SF, 

cu 30% grant 

50461 14 7.8 Acest scenariu nu este realist având în 

vedere constrângerile de buget ale SF, 

VNA a investiţiei în CET este pozitivă.  

4. Scenariul 1, însă 

proiectul finanţat la  

35% din bugetul SF,  

30% este grant şi 35% 

este  împrumut 

concesional pe 5 ani cu 

0% dobândă 

 

63315 18 7.8 Acest scenariu  este realist, SF ar putea să-

şi permită o investiţie de  35% din  totalul 

de investiţiei. VNA este pozitivă.  
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5. Scenariul 1, însă 

proiectul finanţat la  

35% din bugetul SF,  

30% este grant şi 35% 

este  împrumut 

concesional pe 5 ani cu 

3% dobândă 

58778 17 8.2 Acest scenariu poate fi unul realist, SF îşi 

poate permite o investiţie de  35% din 

valoarea totală a investiţiei. VNA este 

pozitivă. Rata dobânzii de 3% în loc de 

0% aplicată creditului nu schimbă mult 

indicatorii de performanţă.  

Din Tabelul 7-2 putem conchide că cel mai rezonabil scenariu pentru implementare este 

scenariul 4, dar şi scenariul 5 poate fi acceptat. Aceste scenarii presupun că 35% din 

valoarea investiţiei vor veni din partea Spitalului Fălești, 30% de investiţie în formă de grant 

din partea donatorilor şi 35% - prin împrumut concesional pe termen de 5 ani la o rata a 

dobânzii de 0-3%.    

Analiza fluxului de numerar pentru CET reprezentativ în Cazul 2  

 

Aşa cum s-a menţionat mai sus, capacitatea medie a CET de mică putere în cadrul  

proiectului este 2 x 250 kWe, iar capacitatea totală a proiectului CET este de 20 MW. Se 

aplică aceeaşi formă a curbei de sarcină termică ca şi pentru CET-SF. Indicatorii fluxului de 

numerar  au fost calculaţi şi  analizaţi pe baza datelor de intrare din Tabelul 7-1 şi capitolul 

4.2. Rezultatele sunt prezentate în Tabelul 7-3. Datele detaliate utilizate şi calcularea 

fluxului de numerar sunt prezentate în Anexa 2. 

 

Tabelul 7-2. Rezultatele analizei fluxului de numerar pentru proiectul CET în cadrul acţiunii 

NAMA. 

Scenariul Indicatorii financiari   Descriere  

VNA 

($SUA) 

RIR 

(%) 

PbP 

(ani) 

1. Proiect finanţat în 

întregime din bugetul 

beneficiarului, tarif 

curent  la energia 

electrică   

947892 34 4 Acest scenariu  este unul realist, însă 

investiţiile iniţiale foarte mari 

($SUA567000) pot descuraja beneficiarul 

să investească în construcţia CET.  

2. Proiect finanţat în 

întregime din bugetul 

beneficiarului, creşterea 

anuală cu 5% a tarifului 

la energia  electrică  

2688561 47 3,5 Acest scenariu  este unul realist, însă 

investiţiile iniţiale foarte mari 

($SUA567000) pot descuraja beneficiarul 

să investească  în construcţia CET. VNA 

este foarte înaltă. 

3. Scenariul 1, însă cu o 

creştere anuală cu 1% a 

preţului la gazele  

naturale  

594765 27 4,6 Acest scenariu  este unul realist, însă 

investiţiile iniţiale foarte mari 

($SUA567000) pot descuraja beneficiarul 

să investească în construcţia CET. 

4. Scenariul 1, însă 

proiectul este finanţat 

la 70% din bugetul  

beneficiarului, iar  30% 

1104669 57 2,8 Acest scenariu  este unul realist, însă 

investiţiile iniţiale foarte mari 

($SUA397000) pot descuraja beneficiarul 

să investească  în construcţia CET. VNA 
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este grant este  înaltă. 

4. Scenariul 1, însă 

proiectul este finanţat 

la 35% din bugetul  

beneficiarului,  30% 

este grant iar 35% este 

un împrumut  

concesional pentru 5 

ani cu 0% dobândă 

anuală 

 

1143421 190 1,5 Acest scenariu  este unul realist, 

beneficiarul  poate să-şi permită o 

investiţie de  35% ($SUA198450) din 

valoarea totală a investiţiei. VNA este  

înaltă.  

5. Scenariul 1, însă 

proiectul este finanţat 

la 35% din bugetul  

beneficiarului,  30% 

este grant iar 35% este 

un împrumut  

concesional pentru 5 

ani cu 3% dobândă 

anuală 

 

1129744 181 1,7 Acest scenariu  este unul realist, SF poate 

să-şi permită o investiţie de 35% 

($SUA198450)  din valoarea totală a  

investiţiei. VNA este  înaltă. Rata 

dobânzii la credit de 3% în loc de 0% nu 

schimbă mult  indicatorii de performanţă.  

6. Scenariul 1, însă 

proiectul este finanţat 

la 50% din bugetul  

beneficiarului,  iar 50% 

este un împrumut  

concesional pentru 5 

ani cu 3% dobândă 

anuală 

 

983714 62 2,8 Acest scenariu  este unul foarte realist, 

însă investiţiile iniţiale mari 

($SUA283500) predomină, ceea ce poate  

descuraja beneficiarul să investească  

 

7. Scenariul 1, însă 

proiectul este finanţat 

la 30% din bugetul  

beneficiarului,  iar 70% 

este un împrumut  

concesional pentru 5 

ani cu 5% dobândă 

anuală 

979806 178 1,6 Acest scenariu  este unul foarte realist şi 

ar fi acceptabil pentru  beneficiar să  

investească cota de 30% ($SUA170100) 

 

Scenariile 1-5 (Tabelul 7-2) se deosebesc prin aceeaşi schemă financiară care este prevăzută 

pentru scenariile CET-SF (Tabelul 7-1). După cum se vede din tabelul 7-2 aceste scenarii 

sunt mult mai profitabile decât scenariile pentru CET-SF din cauza investiţiilor specifice 

iniţiale semnificativ mai mici (1134$SUA / kWe în loc de 2508 $SUA / kWe) şi a 

cheltuielilor de operare şi mentenanţă  (3.01$SUA / MWh în loc de 1.68 $SUA / MWh, 

adică de 1.79 ori mai puţin). Cu cât mai mare este capacitatea CET, cu atât mai mici sunt 

investiţiile iniţiale specifice şi cheltuielile de operare şi mentenanţă.  

 

Pentru Cazul 2, care corespunde unei capacităţii medii  de cogenerare a proiectului NAMA, 

cea mai bună structură financiară pentru finanţare ar fi Scenariul 7, întrucât este cel mai 
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benefic pentru ambele părţi: Beneficiarul îşi poate permite investiţiile iniţiale şi donatorul 

are  cea mai mare rată anuală a dobânzii. 

Aşa cum s-a menţionat mai sus, valoarea totală a investiţiilor necesare pentru a construi 40 

de CET-uri de mică putere în cadrul proiectului NAMA este egală cu 23.449 milioane 

$SUA. 

7.2 Finanţare naţională şi internaţională: sursele şi mecanismele de distribuire  

Aşa cum s-a menţionat mai sus, la etapa I de implementare a NAMA CET (Figura 5-2) este 

prevăzută construcţia CET de 75 kWe la Spitalul Făleşti. 

În Tabelul 7-4 este prezentată distribuirea finanţării naţionale şi internaţionale pentru această 

perioadă de timp. 

La etapa de extindere la scară largă (Etapa II), care cuprinde A4-A8, vor fi construite restul 

de 39 de CET-uri MAI. La această etapă granturile vor fi reduse cu până la 20%, pe măsura 

acumulării de experienţa şi datorită faptului că dezvoltatorul se va confrunta cu mai puţine 

riscuri. Diferenţa va fi suportată de către beneficiari sau ESCO. 

 

 Tabelul 7-3. Distribuirea resurselor financiare naţionale şi internaţionale pentru etapa de 

pregătire  (Etapa I), A1-A3 de implementare a proiectului NAMA, $SUA.                   

Investiţii şi 

cheltuieli 

Sursa de 

finanţare 

Tip de finanţare: 

TOTAL Împrumut  

concesional 
Grant 

Beneficiar 

sau ESCO   

Buget 

naţional 

Investiţiile 

Spitalul Făleşti - - 65 823 
Parţial prin 

FEE 
65 823 

Străină 

(Donatorii, 

alţii) 

65 823 93 320 

- - 159 143 

Buget naţional - - - - 13 000 - 13 000 

Cheltuieli de O&M Capitalul 

propriu al 

Beneficiarului 

sau ESCO  

- - 10 788 - 10 788 

Combustibil - - 31 603 - 31 603 

Gestionarea 

NAMA, 

fortificarea 

capacităţilor, 

formarea, 

dezvoltarea 

cadrului de 

reglementare, 

înlăturarea 

barierelor etc. 

    

5643  

(3% din 

investiţiile 

asumate) 

5643 

  Notă: contribuţia din bugetul naţional constituie 3% din valoarea totală a investiţiilor  

 

7.2.1. Surse de finanţare naţionale 

Pentru implementarea proiectului sunt prevăzute următoarele surse de finanţare şi pot fi 

utilizate următoarele tipuri de mecanisme financiare: 
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 Bugetul Naţional. Din această sursă sunt finanţate FEE şi AEE, entităţile cele mai 

relevante pentru promovarea NAMA CET.   

În conformitate cu rolurile sale, FEE poate finanţa orice proiecte de eficienţă energetică, 

inclusiv CET-uri (la moment nu sunt stabilite roluri clare privind finanţarea CET), însă suma 

este limitată de Legea Bugetului actualizată anual. Sursele financiare ale AEE sunt
23

:  

a)  alocările financiare de la bugetul de stat în sumă de cel puţin 10% din suma totală 

necesară pentru atingerea obiectivelor privind indicatorii de eficienţa energetică şi 

utilizarea surselor regenerabile; 

b)  donaţii din partea persoanelor fizice şi persoanelor juridice din Moldova şi din 

străinătate, inclusiv instituţiile financiare şi instituţiile financiare internaţionale; 

c) veniturile financiare din dobânda în conturile curente ale FEE sau depozite bancare 

precum şi din dobânzile şi comisioanele aferente contractelor de finanţare încheiate cu 

clienţii Fondului; şi 

d)  credite şi alte instrumente financiare ale băncilor sau investitorilor, angajate exclusiv în 

promovarea obiectivelor FEE. 

În conformitate cu Legea energiei regenerabile
24

, FEE utilizează următoarele instrumente 

financiare pentru finanţarea proiectelor în domeniul eficienţei energetice şi utilizarea 

surselor regenerabile de energie: subvenţii; garanţii; credite şi leasing. 

Granturile sunt atrase de FEE din partea organizaţiilor internaţionale donatoare. Fondul 

poate propune împrumuturi de cofinanţare având diferite structuri şi caracteristici, în scopul 

de a menţine flexibilitatea Fondului şi de a lua în considerare cererea de pe piaţă. Pentru a-şi 

atinge obiectivele, Fondul va oferi un sprijin financiar sub formă de granturi în valoare 

aprobată la fiecare Apel de propuneri pentru proiect, care a trecut cu succes evaluarea şi 

selecţia prevăzută şi a obţinut aprobarea finanţării din partea Consiliului de administraţie. 

Condiţiile de finanţare vor fi stipulate în Acordul de grant între Fond şi beneficiarul 

proiectului. 

FEE poate utiliza garanţii financiare parţiale, care vor asigura executarea obligaţiilor de 

plată ale beneficiarilor proiectului către instituţii financiare participante la proiect (IFP) care 

vor acorda credite / împrumuturi / contracte de leasing şi, în consecinţă, vor creşte valoarea 

investiţiilor în EE şi proiecte SRE. Utilizarea acestui instrument financiar este adecvat având 

în vedere faptul că sistemul bancar local nu se confruntă cu constrângeri de lichiditate şi 

instituţiile financiare locale sunt dispuse să investească în proiecte în acest domeniu, cu 

condiţia partajării riscurilor. FEE va semna un Acord de cooperare cu IFP pentru finanţarea 

în comun a proiectelor prin credite / împrumuturi / contracte de leasing acordate de IFP cu 

garanţia parţială din partea FEE prin emiterea de garanţii financiare. În conformitate cu 

contractul de garanţie, FEE va acţiona în calitate de Garant, IFP în calitate de beneficiar al 

garanţiei, iar beneficiarul proiectului va autoriza garanţia. 

Pentru a-şi atinge obiectivele FEE va utiliza un instrument financiar de împrumut, întrucât 

acesta îi va consolida capacitatea şi resursele şi îi va oferi posibilitatea de a împrumuta. FEE 

                                                         
23

 Legea energiei regenerabile, nr. 160-XVI  din  12.07.2007 
24

 Legea nr. 160-XVI  din  12.07.2007 
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poate propune împrumuturi pentru finanţare în parteneriat cu IFP care va încheia acorduri de 

cooperare. Condiţii generale de creditare, valoarea maximă a împrumutului şi ratele 

dobânzilor sunt stabilite de către Consiliul de administraţie al FEE. 

AEE este o organizaţie bugetară şi este finanţată din bugetul naţional, având misiunea de a: 

gestiona activitatea în domeniul eficienţei energetice şi a sectoarelor de energie din surse 

regenerabile; asigura implementarea şi realizarea obiectivelor stabilite în programele 

naţionale de eficienţă energetică şi energie din surse regenerabile şi coordonarea acţiunilor 

în aceste domenii; asigura implementarea cadrului legal în domeniul eficienţei energetice şi 

al energiei din surse regenerabile. Cu alte cuvinte, AEE va acoperi cea mai mare parte a 

lucrărilor care se referă la gestionarea promovării CET-urilor, fortificarea capacităţilor, 

formarea, dezvoltarea cadrului de reglementare, înlăturarea barierelor etc. Activitatea AEE 

se bazează pe planurile de acţiune pe trei ani, care cuprind acţiunile stipulate în legile ţării şi 

Hotărârile de Guvern cu privire la eficienţa energetică, inclusiv promovarea CET-urilor şi 

SRE. 

ANRE implementează politica statului privind reglementarea sectorului energetic, să 

asigure o reglementare eficientă şi monitorizarea funcţionării pieţei şi a activităţilor 

desfăşurate în sectorul energetic. Bugetul ANRE este format din plăţile regulatorii aplicate 

titularilor de licenţe, a căror valoare maximă este reglementată prin Legea cu privire la 

energetică. În conformitate cu Legea cu privire la energia termică  şi promovarea 

cogenerării
25

 ANRE este responsabilă pentru elaborarea şi aprobarea cadrului de 

reglementare care stabileşte procedurile de calcul şi de aprobare a preţurilor reglementate 

pentru energia produsă de CET-uri şi centralele termice.  

 Bugetul local poate participa în calitate de parte co-finanţatoare în cadrul unui 

proiect CET MAI, în cazul în care proiectul este implementat în instituţiile medicale 

care se află în gestiunea  autorităţilor administraţiei publice locale.  

 Beneficiar sau ESCO: Investiţiile în CET MAI vor proveni de la aceste entităţi, în 

formă de capital propriu şi e credite bancare.  

 Băncile locale: Disponibilitatea capitalului local pentru finanţarea cheltuielilor 

pentru tehnologie este în general inadecvată, ceea ce limitează interesul agenţilor 

privaţi de a investi în proiecte de eficienţă energetică. Prin urmare, nu este o surpriză, 

că, la momentul actual, investiţiile private în tehnologii durabile sunt foarte limitate 

în Republica Moldova.  

Evoluţia volumului de finanţare pe tipuri de surse de finanţare pe parcursul perioadei de 

implementare CET MAI în cadrul acţiunii NAMA, adică A1-A8, este prezentată în Figură 7-

2. 

                                                         
25

 Nr. 92 din 29.05.14 
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Figura 7-2. Evoluţia finanţării cumulate a CET MAI în cadrul acţiunii NAMA per tip de 

surse. 

7.2.2. Necesităţile indicative de finanţare  a NAMA 

Necesităţile indicative de finanţare a NAMA sunt prezentate în Tabelul 7-5.  

Estimarea preliminară a cheltuielilor pentru sprijinul internaţional la implementarea NAMA 

este de 14.96 mil. $SUA  inclusiv 11.54 mil. $SUA  în formă de împrumut şi 3.42 mil.  

$SUA în formă de grant. Acestea acoperă integral contribuţia donatorilor pentru construcţia 

a 40 CET-uri de mică putere şi înaltă eficienţă la capacitatea instalată de 20 MWe, inclusiv 

cheltuielile de management ale Unităţii de Implementare a NAMA.  Cheltuielile  

investiţiilor străine în vederea reducerii 1 tone de CO2 în proiectul NAMA CET în 

Republica Moldova echivalează cu 11$SUA/tCO2. 

      Tabelul 7-4. Indicatorii proiectului NAMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Parametrii 
Etapa 1, 

A1-A3 

Etapa 2, 

A4-A8 
TOTAL 

1 $SUA (grant şi împrumut)/tCO2 18 11 11 

2 Costul total al investiţiei, mil. $SUA 0.24 23.21 23.45 

3 

Rata de co-finanţare, 

mil. $SUA  

Donatori 0.16 14.80 14.96 

4 
Buget 

Naţional  

0.03 0.13 0.16 

5 
Beneficiar 

sau ESCO 

0.07 8.26 8.33 
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8. STRUCTURA DE IMPLEMENTARE A NAMA 

8.1 Descrierea organismelor operaţionale cheie şi a partenerilor de implementare  

Guvernul va  crea o structură organizatorică pentru dezvoltarea proiectului NAMA CET. 

Organismele operaţionale cheie şi a partenerilor de implementare, care constituie cadrul de 

implementare sunt prezentate în Figura 8-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8-1. Cadrul de implementare a NAMA CET. 
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Cadrul de implementare include toate instituţiile necesare pentru a dezvolta, implementa şi 

gestiona implementarea proiectului NAMA CET în Republica Moldova. Acesta va trebui să 

reflecte complexitatea programului NAMA, care este trans-sectorial şi cuprinde o gamă 

largă de subiecte, cum ar fi eficienţa energetică, atenuarea schimbărilor climatice, 

dezvoltarea pieţei şi finanţarea. Instituţiile şi rolurile şi responsabilităţile lor în domeniul 

eficienţei energetice sunt descrise la punctul 2.2. În contextul NAMA, instituţiile pot împărţi 

sarcinile şi responsabilităţile după cum urmează: 

Unitatea Naţională de Implementare a NAMA 

Având în vedere că NAMA va fi implementată în contextul politicii internaţionale climatice, 

MM va conduce şi supraveghea procesul de implementare a acţiunii NAMA printr-o unitate 

naţională de implementare a acţiunii NAMA. Unitatea de Implementare va fi creată în baza 

unei Hotărâri de Guvern. Ţara are suficientă  experienţă privind  aplicarea schemei de 

operare a Unităţilor de implementare create pentru implementarea proiectelor concrete 

(agricultură, construcţii, de alimentare cu apă, îmbunătăţire a competitivităţii, LECBP etc.)
 

26
. 

OSC din cadrul MM are mandatul de a promova şi implementa programe şi proiecte legate 

de schimbările climatice şi va fi responsabil pentru comunicarea şi raportarea activităţilor  

relevante NAMA la nivel internaţional, de exemplu, către CCONUSC. 

Unitatea Naţională de Implementare a NAMA (UI NAMA) va fi responsabilă pentru 

negocierea sprijinului internaţional pentru implementarea acţiunii NAMA cu donatorii 

internaţionali. În cazul acordării de sprijin financiar, UI NAMA va fi beneficiarul şi 

responsabilă pentru direcţionarea resurselor către implementatorii componentelor NAMA. 

UI NAMA va funcţiona ca organizaţie cu statut juridic, necomercială şi non-profit. UI 

NAMA va funcţiona pe principii de autonomie administrativă şi financiară, va dispune de 

cont special şi de decontare în bănci, inclusiv în valută străină.  

 

UI NAMA va: 

a) organiza licitaţia pentru selectarea şi angajarea specialistului naţional sau 

internaţional şi va contracta achiziţionarea de servicii, bunuri şi lucrări; 

b) asigura activitatea  comisiei de evaluare a ofertelor; 

c) efectua toate achiziţiile (de bunuri, lucrări, servicii); 

d) coordona şi controla realizarea componentelor proiectului; 

e) supraveghea îndeplinirea contractelor de achiziţie de bunuri, servicii sau executarea 

de lucrări; şi 

f) exercita alte atribuţii în cadrul activităţilor de implementare a proiectului. 

                                                         
26
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Conducerea UI NAMA va fi efectuată de către Comitetul de supraveghere (CS) şi directorul 

executiv (DE).  Organul suprem de conducere al UI NAMA este CS. CS este abilitat să ia 

decizii cu privire la toate aspectele activităţii UI NAMA, care nu sunt atribuite în 

competenţa Directorului Executiv. 

Competenţele exclusive ale CS sunt: 

 dirijarea cu implementarea per ansamblu a proiectului; 

 apărarea intereselor beneficiarilor proiectului; 

 asumarea rolului de lider în soluţionarea tuturor  problemelor aferente  implementării 

eficiente a proiectului; 

 coordonarea deciziilor privind implementarea proiectului, informaţiilor publice, de 

susţinere a sectorului privat privind participarea activă în proiect etc. 

Şedinţele CS vor fi convocate cel puţin o dată pe lună sau de câte ori va fi necesar, la 

propunerea a cel puţin trei membri ai CS sau DE. Şedinţele CS vor fi deliberative dacă vor fi 

prezenţi 2/3 din membri. Votarea în cadrul şedinţelor de supraveghere va avea loc după 

principiul: un membru - un vot. Deciziile SC se vor adopta cu votul majorităţii simple a 

membrilor prezenţi. 

Executarea deciziilor CS, precum şi gestionarea operaţională a activităţii UI NAMA va ţine 

de responsabilitatea DE.  

DE va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 

a) să reprezinte UI NAMA în relaţiile cu terţii; 

b) să supravegheze achiziţiile de servicii de consultanţă, de bunurilor şi de lucrări; 

c) să supravegheze îndeplinirea sarcinilor de către personalul Unităţii; 

d) să faciliteze, să monitorizeze şi să supravegheze dezvoltarea proiectului; 

e) să întocmească rapoarte de progres şi să le prezinte trimestrial Ministerului Mediului, 

membrilor CS, precum şi Comitetului Tehnic Permanent pentru monitorizarea şi 

evaluarea procesului de implementare a proiectelor finanţate de către donatori; 

f) să pregătească agendele şedinţelor, să furnizeze informaţiile necesare şi să 

pregătească procesele verbale ale şedinţelor; 

g) să întocmească rapoarte şi să le prezinte donatorilor, în conformitate cu cerinţele 

Acordului de grant şi împrumut; 

h) să asigure menţinerea sistemului de management financiar şi să se pregătească de 

auditul anual;  

i) să angajeze şi să concedieze personalul UI NAMA, după coordonarea obligatorie cu 

CS. 

Directorul Executiv va fi responsabil pentru activitatea financiară a UI NAMA. Controlul 

activităţii financiare a UI NAMA va fi efectuat de autorităţile financiare, alte organe de stat, 

auditori, donatori şi alte organizaţii internaţionale, în condiţiile prevăzute de reglementările 

în vigoare. 



Acţiunea NAMA de promovare a CET-urilor de mică putere în Republica Moldova 

  Pagina 60 din 88 
 

UI NAMA va ţine evidenţa contabilă conform metodei de numerar. 

UI NAMA şi Ministerul Mediului vor prezenta rapoarte în mod regulat către donatori şi 

organizaţiile financiare internaţionale, precum şi la Ministerul Finanţelor, inclusiv: rapoarte 

trimestriale privind monitorizarea financiară; rapoarte de activitate trimestriale; rapoarte 

neauditate privind conturile proiectelor; şi informaţii suplimentare care pot fi solicitate 

periodic de către donatori. 

Activitatea UI NAMA  va fi anual supusă auditului extern, efectuat de un auditor selectat în 

urma procedurii de licitaţie şi acceptat de organizaţiile financiare internaţionale.  

Structura Comitetului de supraveghere al Unităţii de Implementare NAMA CET este 

următoarea: 

1. Ministerul Mediului - ministru, Preşedinte al Comitetului 

2. Ministerul Finanţelor - şef de departament, responsabil pentru sectorul energetic 

3. Ministerul Economiei - Vice-ministru 

4. Ministerul Sănătăţii - Vice-ministru 

5. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor - Vice-ministru 

6. Donator - coordonator de proiect 

7. AEE - Director 

8. FEE - Director 

9. Oficiul Schimbarea Climei (OSC) - Manager  

10. Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (IE AŞM) - Vice director   

11. Asociaţia Patronală în domeniul energiei (ONG) - Preşedinte 

Finanţarea managementului operaţional al activităţii UI NAMA va proveni din asistenţa 

donatorilor. 

Adresa entităţii responsabile pentru implementarea Programului CET MAI în cadrul acţiunii 

NAMA: 

Ministerul Mediului 

str. Constantin Tanase 9,  Mun.Chisinau  

MD-2005, Republica Moldova 

secretariat@mediu.gov.md 

Tel.: +373 22 204 507 

8.2 Planul de implementare etapizată şi calendarul 

Planul de Măsuri ţi Intervenţii pentru implementarea acestei NAMA CET MAI pe etape este 

descris în Capitolul 5 şi prezentat în Tabelul 8-1.   

mailto:secretariat@mediu.gov.md
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Pentru CET-SF MAI, care este considerat primul proiect, timpul total
27

 necesar pentru 

construcţie este de 12 luni, ± 2 luni, inclusiv: 

- Evaluarea locaţiei, 2-3 luni; 

- Proiectarea şi obţinerea fondurilor, 3 luni;  

- Achiziţionarea utilajelor, 3 luni;  

- Instalarea utilajelor şi darea în exploatare, 3 luni.  

După sincronizarea cu sistemul electroenergetic la etapa de punere în funcţiune, va urma o 

perioadă operaţională de 2-3 săptămâni în care tehnicianul furnizorului de tehnologie va 

oferi instruire şi va avea grijă de detaliile operaţionale care pot să apară.  

Nu este  exclus că ESCO va accepta toate etapele de finanţare şi operare a CET MAI. În 

acest caz între ESCO şi Spitalul din Făleşti va fi semnat un contract corespunzător. 

 

 

 

                                                         
27

 bazat pe: http://www.iea-etsap.org şi Manualul de Dezvoltare a Proiectului CET, Parteneriatul pentru cogenerarea de 

energie electrică şi termică al Agenţiei de Protecţie a Mediului din SUA. 

http://www.iea-etsap.org/


Acţiunea NAMA de promovare a CET-urilor de mică putere în Republica Moldova 

Pagina 62 din 88 

  Tabelul  8-1. Măsurile şi planul de intervenţii pentru implementarea NAMA CET MAI. 

No Măsuri şi intervenţii 
Etapa I Etapa II Entitatea 

responsabilă  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

1. 
Înregistrare NAMA în registrul CONUSC, solicitarea de 

sprijin pentru implementare 

      

  

    

    
MM 

2. 

Efectuarea unui studiu privind potenţialul de replicare a 

CET MAI şi stabilirea unor principii metodologice 

privind calcularea preţurilor  la energie termică şi 

electrică 

      

  

    

    

MM, IE ASM şi 

UTM 

3. 
Dezvoltarea şi aprobarea  programului  NAMA CET 

MAI  

      

  

    

    
MM; MEc 

4. 

Dezvoltarea cadrului de reglementare secundar pentru 

implementarea Legii cu privire la energia termică şi 

promovarea cogenerării 

      

  

    

    

ANRE 

5. Negocierea sprijinului donatorilor                  MEc, MM  

6. Semnarea acordului cu Donatorii                 MM 

7. Crearea UI NAMA         MM 

8. Lansarea licitaţiei  pentru construcţia CET MAI                  UI NAMA 

9. Semnarea contractelor de investiţii cu câştigătorii                  UI NAMA  

10. 
CET-urile  MAI construite (total 40 de CET-uri de mică 

putere), MW  

    
0.075 4 4 4 4 4 Beneficiari, ESCO  

11. 
Aprobarea tarifului la energia termică şi energia 

electrică produse de CET  

      

  

    

    
ANRE 

12. 
Analiza experienţei acumulate şi  actualizarea 

programului  NAMA CET MAI  

      

  

    

    
MM 

13. 
Semnarea contractelor pentru vânzarea de energie 

electrică şi energie termică  

      

  

    

    

Beneficiari, ESCO  

OSC 

14. Implementarea MRV                 OSC 
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9. MĂSURARE, RAPORTARE ŞI VERIFICARE 

9.1 Cadrul juridic şi instituţional curent de MRV  

Sistemul existent de MRV în Republica Moldova se bazează pe următoarele: 

 Aşa cum se menţionează în Capitolul 2.2, Ministerul Mediului (MM) este autoritatea 

de stat responsabilă pentru dezvoltarea şi promovarea politicilor şi strategiilor care 

abordează protecţia mediului, utilizarea raţională a resurselor naturale şi a 

conservării biodiversităţii.  

 MM este responsabil pentru implementarea tratatelor internaţionale de mediu la care  

Republica Moldova  este  parte (inclusiv Convenţiile de la Rio). În conformitate cu 

MM, Oficiul Schimbarea Climei (OSC) este responsabil pentru dezvoltarea 

comunicărilor  naţionale, Rapoartelor de actualizare bianuale şi a Rapoartelor 

naţionale de inventariere. Echipa de Inventariere a OSC este responsabilă de 

estimarea emisiilor şi sechestrărilor pe categorii de surse, analiza surselor cheie, 

activităţile de asigurare a calităţii şi de control al calităţii, evaluarea incertitudinii, 

documentarea şi arhivarea informaţiilor referitoare la procesul de pregătire al 

Inventarului GES.  Informaţiile cu privire la schimbările climatice raportate către  

UNFCCC şi reflectate în Comunicările Naţionale şi Rapoartele de inventariere ale 

Republicii Moldova sunt determinate şi verificate în baza regulilor stabilite de 

CCONUSC. 

9.2 Stabilirea cadrului instituţional pentru sistemul de MRV al NAMA  

Ca urmare a Planului de acţiuni de la Bali (2007) privind implementarea acţiunilor de 

atenuare adecvate la nivel naţional (NAMA) în contextul dezvoltării durabile, susţinute şi 

asigurate pe bază de tehnologie, finanţăre şi fortificăre a capacităţilor, într-un mod 

măsurabil, raportabil şi verificabil (MRV), Republica Moldova s-a angajat să instituie un 

sistem naţional cuprinzător de MRV, în conformitate cu deciziile ulterioare adoptate în 

cadrul COP 16 (Cancun, 2010), COP 17 (Durban, 2011) şi COP 19 (Varşovia, 2013). 

Sistemul Naţional de MRV va fi axat pe cele trei tipuri de MRV: 

1. MRV a emisiilor de GES;  

2. MRV a proiectelor şi a activităţilor NAMA axate pe reducerea emisiilor de GES;  

3. MRV a sprijinului obţinut din partea donatorilor externi pentru proiecte NAMA 

sprijinite.  

MRV pentru emisiile de GES include identificarea şi / sau definirea clară a rolurilor şi a 

responsabilităţilor privind asigurarea circulaţiei informaţiilor standardizate pentru toate 

entităţile care dezvoltă elaborează rapoarte şi verifică estimările de GES. În prezent nu există 

sisteme de MRV sectoriale; cu toate acestea, sistemul MRV dezvoltat pentru NAMA CET 

va fi încorporat în cadrul sistemelor MRV stabilite pentru sectorul INDC. Se preconizează 

că actualul sistem MRV al emisiilor de GES va fi dezvoltat şi îmbunătăţit în continuare prin 

stabilirea unui cadru de reglementare adecvat până în anul 2018,  inclusiv: metodologii de 

calcul şi de determinare a emisiilor de GES şi de calculare a efectului de atenuare pentru 
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eventualele proiecte care vizează cele mai importante sectoare care generează emisii de 

GES; mecanisme de verificare şi validare; formulare pentru a fi completate de către 

dezvoltatorii proiectelor NAMA pentru diferite sectoare; documente standardizate cu privire 

la evaluarea propunerilor NAMA şi formulare de rapoarte. 

Sistemul naţional de MRV pentru NAMA va fi elaborat pentru trei tipuri de măsuri:  

a) Acţiuni NAMA unilaterale - reducerea emisiilor de GES prin acţiuni de atenuare 

adecvate la nivel naţional implementate cu suportul financiar intern; 

b) Acţiuni NAMA dezvoltate cu sprijinul donatorilor - reducerea emisiilor de GES prin 

acţiuni de atenuare adecvate la nivel naţional implementate cu sprijinul financiar 

extern; 

c) Proiecte CDM - reducerea emisiilor de GES prin mecanisme de finanţare de carbon.   

Pentru a reduce costurile şi timpul personalului implicat în implementarea sistemului MRV, 

proiectele NAMA vor fi monitorizate prin utilizarea formularelor tip. Pentru a asigura 

colectarea corectă a datelor cu aplicarea  formularelor tip menţionate, un cadru de 

reglementare adecvat va fi aprobat pentru a ridica calitatea  informaţiilor completate şi 

pentru ca informaţiile să fie prezentate la timp. Cadrul de reglementare va necesita, 

actualizarea informaţiilor cu privire la activităţile NAMA propuse sau în curs de derulare, 

care vor fi prezentate Oficiului Schimbarea Climei pentru prelucrare. Când va fi creată 

Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM), atribuţiile de MRV pentru NAMA vor reveni 

Agenţiei respective. Formularele tip vor servi pentru monitorizarea reducerilor de emisii 

pentru proiectele NAMA de toate categoriile, inclusiv CET MAI.  

 

 

 

Figura 9-1. Procesarea propunerii de proiect NAMA de către Comisia Naţională.  

                   (cifrele arată secvenţa acţiunilor) 
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9.3 Măsurarea 

9.3.1. Reducerea de emisii  

Reducerea emisiilor în cadrul acestei acţiuni NAMA va fi determinată pe baza a trei 

parametri măsuraţi: a) gazele naturale consumate, reflectate în facturile furnizorului de gaze 

naturale, care se măsoară prin contoare de gaze omologate, înregistrând gazele naturale 

consumate în fiecare oră. Cantitatea gazelor naturale măsurată şi reflectată în factură în 

fiecare lună este suficient pentru a calcula reducerea emisiilor de CO2 în comparaţie cu 

scenariul liniei de bază pentru care este predeterminată valoarea emisiilor de CO2 pentru 

întregul an. Cu toate acestea, pentru a verifica încrucişat emisiile de CO2 calculate, se 

măsoară la contor doi parametri suplimentari: energie termică şi energia electrică produsă. 

Informaţii detaliate privind măsurarea, frecvenţa, sursele de date şi criteriile de monitorizare 

sunt prezentate în Tabelul 9-1.  

                   Tabelul 9-1. Informaţii privind  măsurarea pentru NAMA CET MAI. 

Date / Parametru: Consumul de gaze naturale 

Unitate: m
3 

Descriere: Cantitatea de gaze naturale consumate va fi înregistrată  

de contorul de gaze naturale, care are, de asemenea, 

corector electronic de temperatură şi presiune la condiţiile 

standard. Corectorul electronic are, de asemenea, 

posibilitatea de a stoca datele înregistrate. Datele 

înregistrate ulterior vor fi stocate într-o memorie externă 

de date şi vor fi disponibile la cerere.  

Proceduri de 

măsurare şi control 

al calităţii (dacă este 

cazul): 

Tipul de contor şi de corector trebuie să fie incluse în 

registrul de stat al echipamentelor de măsurare permise 

pentru utilizare în Republica Moldova de Institutul 

Naţional de Metrologie şi să corespundă sistemului de QC 

stabilit în mod legal. Ele sunt sigilate de către operatorul 

sistemului de distribuţie al gazelor naturale care citeşte 

lunar indicaţiile contorului de gaze naturale. Corectorul 

electronic are, de asemenea, posibilitatea de a stoca datele 

înregistrate. Datele înregistrate ulterior vor fi stocate într-

o memorie externă de date şi utilizate atunci când va fi 

necesar. Oricare parte interesată implicată în 

implementarea NAMA poate solicita accesul la date 

pentru a verifica veridicitatea datelor.  

Frecvenţa 

monitorizării 

Cantitatea de gaze naturale consumate va fi monitorizată 

lunar şi anual. 
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Date / Parametru: energie electrică generată 

Unitate: kWh 

Descriere Cantitatea de energie electrică generată va fi înregistrată 

de către un contor electronic de ultima generaţie instalat 

la barele colectoare. Contorul electronic performant va 

avea capacitatea de a înregistra cantitatea de kWh de 

energie electrică pe fiecare oră a zilei.  

Proceduri de 

măsurare şi control 

al calităţii (dacă este 

cazul): 

Tipul de contoare electronice performante trebuie să fie 

inclus în registrul de stat al echipamentelor de măsurare  

permise pentru utilizare în Republica Moldova  de 

Institutul Naţional de Metrologie şi să corespundă 

sistemului de QC stabilit în mod legal.  Ele au capacitatea 

de a stoca datele înregistrate. Oricare parte interesată 

implicată în implementarea NAMA poate solicita accesul 

la date pentru a verifica veridicitatea datelor. Contoarele 

electronice performante vor fi sigilate de către operatorul 

de sistemului  de distribuţie al energiei electrice, care de 

asemenea va citi lunar indicaţiile contorului şi le va 

reflecta în facturile corespunzătoare. 

Frecvenţa 

monitorizării 

Cantitatea de energie electrică generată va fi monitorizată 

pe baza lunară şi anuală şi raportată în mod corespunzător 

în modul în care o prevede sistemul MRV al ţării. 

 

Date / Parametru: Energia termică generată 

Unitate: Gcal (kWh) 

Descriere Cantitatea de energie termică generată va fi înregistrată 

de contoarele de energie termică. Contoarele de energie 

termică au capacitatea de a înregistra cantitatea de 

căldură, temperatura şi volumul de apă caldă furnizată.  

Proceduri de 

măsurare şi control 

al calităţii (dacă 

este cazul): 

Tipul contoarelor instalate trebuie să fie inclus în 

Registrul de stat al echipamentelor de măsurare permise 

pentru utilizare în Republica Moldova de Institutul 

Naţional de Metrologie şi să corespundă  sistemului de 

QC stabilit în mod legal. 
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Frecvenţa 

monitorizării: 

Cantitatea de energie termică generată va fi monitorizată 

lunar şi anual. 

 

Data / Parametru: Împrumutul de la băncile locale pentru dezvoltarea CET  

Unitate: $SUA sau MDL 

Descriere: Indicatorul este înregistrat şi calculate de Beneficiari şi 

Unitatea de Implementare şi raportat în mod 

corespunzător către OSC/APM anual  

Procedurile de 

măsurare şi QC  

(dacă este cazul): 

- 

Frecvenţa  

monitorizării: 

Volumul de finanţare primită va fi monitorizat lunar, 

trimestrial şi anual. 

Aceste date vor fi folosite pentru a determina economiile de combustibil în comparaţie cu 

SLB şi, de asemenea, pentru a determina cantitatea de emisii de GES şi apoi de reducere a 

emisiilor de CO2 per proiect.   

9.3.2. Dezvoltare durabilă 

Determinarea impactului asupra DD va fi efectuată de OSC sau APM, pe baza informaţiilor 

furnizate în formularelor tip corespunzătoare descrise mai sus.  

                Tabelul 9-2. Criteriile de monitorizare a DD. 

Date / Parametru: a) Numărul de documente care promovează tehnologia 

CET 

b)Numărul de locaţii unde sunt construite CET-uri; 

c) Ponderea capacităţii noilor CET-uri în sarcina  

maximă  

d) Numărul de persoane instruite în tehnologia CET 

e)Preţurile la energia electrică şi energia termică 

generate de CET comparativ cu cele de pe piaţă 

f) Investiţiile efectuate în CET-uri noi 

g) Numărul de unităţi CET importate 

h) Energia electrică produsă de CET-uri 

i) Numărul de companii care oferă servicii aferente CET 

şi numărul de personal al acestora 

Unitate: a) –  

b) –  

c) MW şi % 
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d) –  

e) lei/kWh 

f) MDL 

g) - 

h) MWh 

i) - 

Descriere: Indicatorii sunt înregistraţi (a,b,d,e,f,h,i) şi calculaţi (a) 

de beneficiari şi raportaţi în mod corespunzător către 

OSC / APM anual, după care, pe baza energiei electrice 

produse şi sarcinii pe ţară acoperite de parametrii CET 

MAI  (c,g) este determinată de OSC / APM     

Proceduri de 

măsurare şi control 

al calităţii (dacă 

este cazul): 

- 

Frecvenţa 

monitorizării 

Anual 

 

9.3.3. Sprijinul 

Aşa cum s-a menţionat în secţiunea 9.2 proiectele NAMA vor fi monitorizate prin utilizarea 

formularelor tip. Cadrul de reglementare va necesita completarea periodică de beneficiari a 

formularelor tip menţionate anterior cu informaţii actualizate, inclusiv cu privire la sprijinul 

obţinut. Formularele tip completate vor fi depuse la Oficiul Schimbarea Climei pentru 

prelucrare. Când va fi se stabilită Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM), atribuţiile de 

MRV pentru NAMA vor reveni Agenţiei respective. Formularele tip pentru proiectele 

NAMA vor include: datele privind sprijinul obţinut pentru acţiuni NAMA specifice, cum ar 

fi: fluxurile financiare şi impactul acestora; transferul de tehnologie şi impactul acesteia; 

fortificarea capacităţilor şi impactul asociat etc.  Detaliile privind sprijinul înregistrat sunt 

prezentate în Tabelul 9-3. 

               Tabelul 9-3. Monitorizarea sprijinului obţinut. 

Date / Parametru: a) Împrumut, grant, credit, capital propriu;  

b) Tipul de tehnologie şi capacitatea;  

c) Fortificarea capacităţilor obţinută 

Unitate: a) $SUA;  
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b) MW;  

c) descrierea 

Descriere: Formularul tip va avea o instrucţiune privind modul 

de completare. Datele privind sprijinul vor 

corespunde informaţiilor din contractele semnate. 

Entitatea responsabilă de monitorizarea parametrilor 

a), b) şi c) este Unitatea Naţională de Implementare, a 

NAMA care le va raporta către CCO / APM 

Proceduri de măsurare 

şi control al calităţii 

(dacă este cazul): 

Informaţiile vor fi furnizate pe baza documentelor 

efective. 

Frecvenţa 

monitorizării: 

Anual 

9.3.4. Raportarea 

A se vedea Capitolul 9.2. 

9.3.5. Verificare şi evaluare 

Formularele tip pentru completarea informaţiilor de monitorizare vor fi aprobate prin 

hotărâre de Guvern şi, prin urmare, acesta va avea statutul de formă statistică, adică 

completarea şi prezentarea lor în termenul stabilit este obligatorie. Conform cadrului legal, 

prezentarea  datelor neautentice în aceste forme se pedepseşte prin lege. Cu toate acestea, în 

funcţie de personalul disponibil, Oficiul Schimbarea Climei sau Agenţia pentru Protecţia 

Mediului (după ce ultima va fi creată) va elabora planul corespunzător de Asigurare a 

Calităţii/Control al Calităţii, inclusiv de vizitare a locaţiilor, elaborare şi utilizare a unui 

mecanism de verificare încrucişată a informaţiilor furnizate.  Pentru acţiunile NAMA 

sprijinite la nivel internaţional, este nevoie de verificatori independenţi. O entitate 

internaţională, acreditată va verifica datele la fiecare trei ani. Pentru proiectele de cogenerare 

sprijinite în  NAMA, Unitatea de Implementare Naţională va fi responsabilă pentru 

colectarea, verificarea şi evaluarea datelor. Pentru acele proiecte de cogenerare din cadrul 

acţiunii NAMA, care vor primi asistenţă tehnică numai de la UI NAMA, entitatea 

responsabilă de colectarea, verificarea şi evaluarea datelor va fi OSC / APM. Pe parcursul 

Etapei I şi II a implementării, vizitele anuale pe teren vor fi obligatorii. Mecanismul va ţine 

cont de faptul ca dubla contabilizare să fie exclusă. Aceasta se referă la reducerea emisiilor 

în proiectele CDM care nu pot fi atribuite  reducerii de emisii GES a ţării. 

Abordarea practică a măsurării în ceea ce priveşte NAMA este de a o efectua pentru fiecare 

proiect de cogenerare din cauza complexităţii proiectelor individuale. Ca atare, se planifică 

ca verificarea să fie efectuată pe baza proiectului individual. 
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Frecvenţa de verificare a beneficiilor DD trebuie să urmeze frecvenţa de măsurare sugerată 

de către Instrumentul DD NAMA al PNUD (adică prima evaluare DD trebuie să fie 

prezentată la sfârşitul Anului 1, cu evaluări ulterioare care urmează a fi efectuate la fiecare 3 

ani), pe când măsurarea atenuării emisiilor de GES poate urma acelaşi model ca şi cel de 

verificare a beneficiilor DD, sau poate fi setat pentru o dată pe an. 

Fluxul de informaţii este prezentat în Figura 9-2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-2. Fluxul de informaţii în cadrul NAMA CET. 
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Proiecte CET individuale   

 Proiecte nesprijinite de donatori   

Proiecte CET individuale   

Proiecte sprijinite de donatori   
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10.  MANAGEMENTUL RISCURILOR 

Riscurile observate pe parcursul implementării Programului CET MAI, modalităţile de 

atenuate, condiţiile şi entităţile responsabile pentru depăşirea loc sunt prezentate în Tabelul 

10-1 de mai jos. Riscurile sunt în legătură cu sprijinul financiar extern disponibil pentru a 

face proiectele mai atractive pentru dezvoltatorii CET MAI, cadrul normativ dezvoltat în 

mod corespunzător (în special, metodologia de calcul a preţurilor pentru energie termică şi 

energia electrică produsă de CET-uri în regim de cogenerare şi regulamentul care descrie 

condiţiile de vânzare a surplusului de energie electrică şi livrarea acesteia în reţeaua 

electrică, în cazul în care CET nu este reglementată) şi publicat de ANRE pentru a face 

Legea cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării lucrativă. În lipsa unui astfel 

de cadru normativ nu se poate de aşteptat la promovarea proiectelor CET MAI în Republica 

Moldova.  

  Tabelul 10-1. Riscurile şi diminuarea acestora. 

Nr. Riscurile 

Evaluarea 

riscurilor 

(ridicat, 

mediu, 

scăzut) 

Măsuri de diminuare 

a riscurilor 

Timpul estimat 

pentru  

depăşirea 

riscurilor 

Entitate 

responsabilă 

1. 
Cadrul 

legal 

Lipsa 

cadrului 

secundar de 

reglementare 

scăzut 

Moldova a semnat 

Tratatul Comunităţii 

Energetice, care prevede 

angajamente şi sancţiuni 

în cazul în care 

obiectivele nu sunt atinse 

3 ani de la 

publicarea Legii 

privind energia 

termică şi 

promovarea 

cogenerării, nr. 92 

din 29.05.14. 

ANRE, 

AEE 

Lipsa 

sistemului 

MRV 

scăzut 

Moldova a comunicat 

INDC şi în 2016 va fi 

aprobată  SDER naţională 

pentru a atinge 

obiectivele INDC. Toate 

aceste favorizează 

punerea în aplicare a 

MRV legal 

2 ani după 

aprobarea SDER  
OSC 

2. Financiar 

Preţul gazelor 

naturale ar 

putea fi mai 

mare decât cel  

indicat în 

document de 

concepţie 

NAMA 

mediu 

Stabilirea unui preţ 

reglementat la energie. 

Orice abatere de la 

preţul reglementat va fi 

luată în considerare la 

actualizarea preţurilor. 

Însă în cazul preţurilor 

reglementate perioada 

de recuperare poate fi 

mai mare. 

Decizia ar trebui 

luată în etapa de 

licitare pentru a 

obţine finanţarea 

donatorilor"; 

utilajele de 

cogenerare ar 

trebui să fie 

scutite de taxele 

de import  

ANRE 

Granturile nu 

sunt luate în 

considerare în 

preţurile 

reglementate 

la energie 

ridicat 

În loc de grant ar trebui 

semnat un contract de 

reducere a emisiilor de 

CO2 între donator şi 

beneficiar 

După etapa de 

licitare 

Beneficiari, 

Donatorii, 

FEE 

Inflaţia mediu 

Pentru a ajusta preţurile 

la  energie şi tarifele la 

$SUA 

La etapa de 

negociere pentru 

aprobarea 

metodologiei de 

Beneficiari, 

ANRE 
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tarifare CET 

Lipsa accesului 

la credite pe 

termen lung 

mediu 

Este nevoie de suportul 

adiţional din bugetul de 

stat si din partea 

donatorilor 

La etapa de 

elaborare şi 

realizare a Planului 

Naţional privind EE 

AEE 

 

 

 

 

 

Lipsa de 

stimulente 

financiare ca 

urmare a 

preţurilor 

scăzute la 

energie 

 

 

 

 

 

 

 

scăzut 

Din cauza devierilor  

tarifare foarte mari 

acumulate pe parcursul 

anilor 2012-2015 şi 

reflectarea acestora în 

tarif în următorii patru 

ani, este puţin probabil ca 

tarifele aplicate 

consumatorilor finali se 

vor micşora. Cu toate 

acestea, pentru a evita un 

astfel de risc proprietarii 

CET ar trebui să prefere 

preţurile reglementate 

care asigură rentabilitatea 

investiţiilor şi o rată 

rezonabilă de profit. 

 

 

 

 

 

 

 

În timpul Etapei 

II a NAMA  

 

 

 

 

 

 

 

ANRE 

Lipsa de 

resurse pentru 

aplicarea largă 

a tehnologiilor 

de cogenerare, 

în construcţia 

de clădiri 

rezidenţiale noi 

şi renovarea 

celor vechi 

ridicat 

Va fi lansată campania 

de promovare a 

beneficiilor economice 

ale CET 

În timpul Etapei I 

a NAMA 

AEE, UI 

NAMA  

3. Tehnic şi 

operaţional  

Cunoştinţe sau 

competenţe  

insuficiente 

privind 

proiectarea şi 

operarea CET 

mediu NAMA prevede 

activităţi de fortificare a 

capacităţilor tehnice 

În timpul Etapei I 

a NAMA 

AEE, UI 

NAMA  

4. Social Pentru unele 

CET-uri de 

mică putere 

preţurile 

reglementate 

pentru energia 

electrică 

produsă pot  fi 

mai mari decât 

cel  mai mic 

preţ pe piaţă şi 

care ar putea 

afecta tarifele 

aplicate 

consumatorilor 

casnici  

scăzut Ponderea CET-urilor de 

mică putere în formarea 

tarifelor aplicate 

consumatorilor finali 

este prea mică pentru a 

avea un impact simţitor  

În timpul Etapei 

II a NAMA 

ANRE 

5.  De mediu  Nu se prevăd 

riscuri 

importante 
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11.  CONCLUZII  

1. Republica Moldova are un potenţial de implementare a CET-urilor de mică putere şi  

înaltă eficientă de aproximativ 20 MW la prima etapă, construite la aproximativ 40 de 

locaţii. Potenţialul total al unor astfel de CET-uri pe ţară  este mult mai înalt  şi poate ajunge 

la  80 de unităţi şi mi mult. Capacitatea medie a acestor CET-uri este de aproximativ 500 

kWe (energie electrică) şi 667 kWth (energie termică). Din perspectiva fiabilităţii şi pentru a 

satisface cererea de energie termică pe timp de vară, la fiecare locaţie ar trebui construite 2 

unităţi de cogenerare, adică unităţile medii ar avea capacitatea de generare de 250 kWe 

energie electrică  şi 333.5 kWth putere termică. Capacitatea efectivă de generare a energiei 

electrice în cadrul proiectului NAMA poate varia de la 20 până la 1000 kWe şi mai mult, 

asigurând o putere termică de la 26.7 kWth până la 1333.3 kWth şi mai mult. Fezabilitatea 

proiectului depinde mult de puterea unităţii de cogenerare. Pentru 20 kWe investiţiile 

specifice sunt în jur de 2700 $SUA / kWe şi cheltuielile de operare şi mentenanţă depăşesc  

3 cenţi/kWh, în timp ce pentru 1000 kWe investiţiile specifice sunt în jur de 700$SUA/kWe, 

adică acestea sunt de 3.9 ori mai mici, cheltuielile de operare şi mentenanţă  fiind de 0.7 

cenţi/kWh, adică de 4.3 ori mai mici. Aceste particularităţi şi investiţiile iniţiale foarte mari 

presupun o structură diferită a portofoliului de investiţii pentru cazul când puterea CET este 

mică (Cazul 1) în comparaţie cu cazul când puterea CET este mai mare (Cazul 2). 

2. Pentru Cazul 1, care prevede  o capacitate de aproximativ 10MW total de CET-uri de 

mică capacitate, scenariul de investiţii presupune 35% din investiţii din budgetele 

beneficiarilor,  30% - în formă de grant de la donatori şi 35% - din credite concesionale pe 5 

ani, la rata anuală a dobânzii de 0-3%. Pentru Cazul 2, care prevede alte 10MWe în cadrul 

proiectului NAMA, scenariul de investiţii prevede  investiţii de 30% din bugetele 

beneficiarilor şi 70% sub formă de împrumut oferit de donator pentru perioada de 5 ani, cu 

dobânda anuala de 3-5%. 

3. Implementarea proiectului cuprinde 2 etape. La Etapa1, va fi construite CET la spitalul 

din Făleşti cu 2 unităţi de 37.5kWe fiecare, unde portofoliul de investiţii corespunde Cazului 

1. Experienţa acumulată va permite construcţia a încă 39 de CET-uri la Etapa 2. 

Implementarea proiectului NAMA este planificată pentru o perioadă de 8 ani. 

4. Estimarea preliminară a costurilor pentru sprijinul internaţional pentru implementarea 

acţiunii NAMA este de 14.960 milioane $SUA, inclusiv 11.55 milioane $ SUA sub formă de 

credite şi 3.4 milioane $SUA sub formă de granturi. Acestea acoperă integral costul de 

construcţie a 40 de CET-uri de mică putere şi înaltă eficienţă, având capacitatea instalată 

totală de 20 MWe, care va contribui la reducerea anuală a emisiilor de GES de 41456 t CO2. 

Costul investiţiilor străine pentru a reduce 1 tonă de CO2 Proiectul NAMA CET în Moldova 

este de 11$SUA / tCO2. 

Surse din bugetul naţional şi bugetele locale de asemenea vor fi alocate, dar aceste investiţii 

vor fi menite numai pentru: 1) dezvoltarea Programului de investigare, reglementare şi 

planificare a CET-urilor; 2) Programul de fortificare a capacităţilor; 3) Programul de 

dezvoltare a pieţei. 

5. Realizarea proiectului NAMA CET va contribui la dezvoltarea durabilă a ţării. Deficitul 

de energie electrică  al ţării se va micşora cu 3% până în 2025. Implementarea fezabilă a 
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tehnologiei CET MAI este o sursă de venit pentru dezvoltatori. Implementarea CET-urilor 

MAI va conduce la crearea de locuri de muncă, creşterea spiritului antreprenorial, 

creativitate şi inovare, şi va încuraja  formalizarea şi creşterea întreprinderilor micro, mici şi 

mijlocii, inclusiv prin acces la serviciile financiare, consolidarea capacităţii instituţiilor 

financiare interne de a încuraja  şi extinde accesul la servicii bancare, de asigurări şi 

financiare. 
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Anexa 1.  Tehnologii de cogenerare şi considerări privind performanţa 

Motor 

primar 

Capacitate 

tipică 

Combustibili Uz termic Avantaje Dezavantaje 

Turbină cu 

gaze 

500 kW - 

250 MW 

Gaze 

naturale/biogaz 

  propan, petrol 

  Căldură; apă     

  fierbinte; 

abur (presiune 

joasă sau 

înaltă) 

 Fiabilitate ridicată 

 Emisii reduse 

 Disponibilitate de căldură de înaltă calitate  

 Nu este nevoie de răcire  

 Necesită gaz cu presiune ridicată 

sau compresor de gaz intern 

 Eficienţă scăzută la sarcină redusă 

 Producţia scade proporţional cu creşterea 

temperaturii mediului ambiant 

Microturbine 

(pe bază de 

MAI) 

20 kW - 

250 kW 

Gaze 

naturale/biogaz 

propan, petrol 

Căldură; apă 

fierbinte; 

abur (presiune 

joasă) 

 Numărul mic de piese în mişcare 

 Dimensiuni compacte şi uşoară 

 Emisii reduse 

 Nu este nevoie de răcire 

 Costurile iniţiale mari 

 Eficienţa mecanică relativ scăzută 

 Limitat la aplicaţii de cogenerare la temperatură 

scăzută 

Motor cu 

piston (MAI, 

aprindere 

prin 

scânteie) 

<5 MW în 

cadrul 

aplicaţii PD 

 

Gaze 

naturale/biogaz 

propan, gaze de 

depozit  

 

Apă fierbinte; 

aburi 

(presiune joasă 

sau înaltă) 

 Eficienţă înaltă la producerea energiei 

electrice cu flexibilitate operaţională la 

încărcare parţială  

 Pornire rapidă 

 Costuri de investiţii relativ mici 

 Poate fi utilizat în mod insular şi 

 are capabilitate bună de urmare a  sarcinii 

 Poate fi reparat pe loc cu operatori normali 

 Funcţionează pe gaze la joasă presiune 

 Costuri de întreţinere înalte; 

Limitat la aplicaţii de cogenerare la temperatură scăzută 

 Emisii relativ înalte  

 Trebuie să fie răcit, chiar dacă căldura recuperată nu 

este consumată 

 Niveluri ridicate de zgomot de frecvenţă joasă 

 

Pile de 

combustie 

5 kW - la 2 

MW 

Hidrogen,  

gaze naturale, 

propan, 

metanol 

Apă fierbinte; 

aburi 

(Presiune joasă 

sau înaltă)  

 Emisii scăzute şi zgomot redus 

 Eficienţă înaltă la suprasarcină  

 Design modular 

 Costurile iniţiale înalte 

 Durabilitatea şi densitatea de putere redusă 

 Combustibili necesită prelucrare, cu excepţia 

hidrogenului pur  

Turbine cu 

abur 

3-150 MW Toate tipurile 

de combustibili 

Căldură; apă 

fierbinte; 

abur (presiune 

joasă sau 

înaltă) 

 Poate fi utilizat cu cărbune  ieftin  

 Poate fi instalat oriunde în apropierea de 

combustibil şi de sursă de apă  

 Necesită mai puţin spaţiu de construcţie  

 Costul de generare este mai mic  

 Durata de funcţionare utilă de cel puţin 25 

ani 

  Costuri de operare mai mari comparativ cu alte tipuri 

de centrale electrice  

  Mai mici de 3 MW nu sunt foarte frecvente, din cauza 

dezavantajul raportului calitate-preţ-performanţă  

  O turbina de abur de joasă presiune produce un efect 

secundar, care este dificil de manevrat  

  Un dezechilibru uşor al unui rotor al turbinei cu abur 

poate duce la vibraţii şi în cele din urmă la dezastru  

  O turbină cu abur are un regim lent de schimbare a 

sarcinii 
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Sursă: http://www.greenribboncommission.org/archive/downloads/CHP_Guide_091013.pdf 

  Anexa 2.  Calcularea indicatorilor fluxului de numerar NAMA CET  

Cazul 1, Scenariul 4 dinTabelul 7-2 (Proiect finanţat la 35% din bugetul SF, 30% din grant, iar 35% este un împrumut concesional pe 5 ani, cu 

dobândă 0%) 

Date de intrare Unitate Valoare 

Randamentul centralei termice existente   % 91 

Gazele naturale consumate de centrala termică existentă 

(CT) m3 / an 111151 

Tariful la energia electrică lei/kWh 2.04 

Majorarea anuală a tarifului la energia electrică  % 0 

Volumul total de energie termică produsă de CT înainte 

de instalare a CET  mil. kWh / an 0. 95 

Volumul total de energie termică produsă de CT şi CET mil. kWh / an 1.02 

Cantitatea totală de energie electrică consumată de spital 

înainte de instalarea CET MWh 438 

Volumul total de energie electrică consumată de spital 

după instalarea CET MWh 361 

Costurile de operare şi mentenanţă a CT 
% din costul 

gazelor naturale 2 

Pierderile de energie electrică în reţeaua naţională % 10.32 

Randamentul CTT % 36.6 

Grant calculat din totalul investiţiilor CET % 30 

Tariful  la gazele naturale Lei / 1000m3 5882 

Majorarea tarifelor la gaze naturale %/an 0 

Puterea calorifică inferioară a gazelor naturale kcal / m3 8040 

Randamentul producerii energiei electrice la CET la 

capacitate nominală % 38 

Randamentul producerii energiei electrice la CET la 

50% din capacitatea nominală % 36 

Numărul de unităţi de cogenerare instalate la CET   2 

http://www.greenribboncommission.org/archive/downloads/CHP_Guide_091013.pdf
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Factorul de sarcină termică al CET  h 4786 

Indicele de cogenerare  - 0.75 

Randamentul maxim al CET  % 85 

Puterea termică maximă la colectoarele CET MWth 0.1 

Puterea electrică a unităţii de cogenerare kWe 37.5 

Factorul de sarcină electrică al CET h 4786 

Consumul propriu de energie electrică  % 1 

Durata de amortizare a CET ani 25 

Cursul de schimb 
lei / $SUA 19.70 

$SUA / Euro 1.12 

Investiţii specifice $SUA / kWe 2507.6 

Cheltuieli specifice de operare şi mentenanţă, fără 

cheltuielile cu combustibilul 

$SUAcenţi / 

kWhe 3.0 

Ponderea împrumutului concesional în total investiţii  % 35.0 

Dobânda anuala la împrumutul concesional % 0.0 

Perioada de credit pentru împrumut ani 5 

   

Indicatorii financiari calculaţi    

Perioada de recuperare a investiţiei ani 8 

RIR % 18.3 

VAN $SUA 63315 

   

Alţi indicatori calculaţi   

Randamentul efectiv % 84.6 

Reducerea scontată a emisiilor de CO2 de la CET t CO2 / an 155.5 

Economii de combustibil % 32. 4 

Investiţiile donatorilor, inclusiv PV de împrumut $SUA 70366 

Investiţiile specifice ale donatorilor  $SUA / tCO2 18.1 

 

Linia de bază     2020 2021 2025 2030 2035 2040 2044 
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Total energie termică produsă de centrala termică 

existentă (CT) mil. kWh   0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 

Gazele naturale consumate de CT m3   111151 111151 111151 111151 111151 111151 111151 

Consum total de energie electrică la spital MWh   438 438 438 438 438 438 438 

Costul energiei electrice consumate lei   894505 894505 894505 894505 894505 894505 894505 

Cheltuielile de operare şi mentenanţă lei   13076 13076 13076 13076 13076 13076 13076 

Total cheltuieli  $SUA   79257 79257 79257 79257 79257 79257 79257 

TOTAL costuri acumulate  $SUA   79257 158515 475545 871832 1268119 1664406 1981436 

Emisiile de CO2 generate de energia electrică 

consumată t CO2   270 270 270 270 270 270 270 

Emisiile de CO2 din gazele naturale consumate t CO2   210 210 210 210 210 210 210 

Total emisii de CO2  t CO2   480 480 480 480 480 480 480 

Total combustibil primar (gaze naturale) consumat de  

sistem m3   254016 254016 254016 254016 254016 254016 254016 

                    

Din costurile de cogenerare                   

Energia termică produsă la CT mil. kWh    0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 

Costul gazelor naturale utilizate pentru producerea 

energiei termice la CT 

m3   64008 64008 64008 64008 64008 64008 64008 

lei   376493 376493 376493 376493 376493 376493 376493 

Energia electrică cumpărată 
kWh   5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 

lei   11557 11557 11557 11557 11557 11557 11557 

Cheltuieli de operare şi mentenanţă pentru producerea 

energiei termice la CET  lei   7530 7530 7530 7530 7530 7530 7530 

Total costuri pentru producerea energiei termice la CET $SUA   20080 20080 20080 20080 20080 20080 20080 

Emisiile de CO2 generate de energia electrică 

consumată  t CO2   3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

Emisiile de CO2 din gazele naturale consumate t CO2   120.9 120.9 120.9 120.9 120.9 120.9 120.9 

Total emisii de CO2,  t CO2   124 124 124 124 124 124 124 

Total combustibil primar (gaze naturale) consumat de  

sistem m3   65854 65854 65854 65854 65854 65854 65854 

                    

Costurile de cogenerare                   

Puterea electrică maximă la bare MW   0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 
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Puterea termică maximă la colectoare MW   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Energia electrică produsă mil. kWh    0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 

Energia termică produsă în cogenerare mil. kWh   0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 

Total  energie produsă mil. kWh   0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 

Consumul specific de combustibil pentru producerea  

energiei electrice 

kcal / 

kWh   2371 2371 2371 2371 2371 2371 2371 

Combustibil utilizat mii m3   106 106 106 106 106 106 106 

Emisiile de CO2 t CO2   200 200 200 200 200 200 200 

Total combustibil primar (gaze naturale) consumat de 

sistem m3   105846 105846 105846 105846 105846 105846 105846 

Energia totală degajată de combustibil mil. kWh   0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 

Energia rămasă pentru încălzire, livrată consumatorilor 

finali  mil. kWh   0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 

Energia termică utilizată de către consumatorii finali mil. kWh   0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 

Randamentul global al CET %   84.6 84.6 84.6 84.6 84.6 84.6 84.6 

Costul combustibilului 

mii 

$SUA   31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 

Cheltuieli de operare şi mentenanţă 

mii 

$SUA   10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 

Costuri totale pentru combustibil şi de operare şi 

mentenanţă 

mii 

$SUA   42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 

                    

Fluxul de numerar Proiect Cazul 1                   

Economii de combustibil (gaze naturale)  
m3   82317 82317 82317 82317 82317 82317 82317 

%   32.4 32.4 32.4 32.4 32.4 32.4 32.4 

Investiţii totale, fără grant $SUA   131647 0 0 0 0 0 0 

Ponderea investiţiilor beneficiarului $SUA   65823 0 0 0 0 0 0 

Împrumut pe ani $SUA   0 13165 13165 0 0 0 0 

Împrumut cumulat $SUA   0 13165 65823 65823 65823 65823 65823 

Împrumutul la care se aplică dobânzi $SUA   0 65823 13165 0 0 0 0 

Dobânda împrumutului %   0 0 0 0 0 0 0 

Total investiţii în fluxul de numerar $SUA   65823 13165 13165 0 0 0 0 

Costuri totale pentru combustibil CET şi de operare şi $SUA   42391 42391 42391 42391 42391 42391 42391 
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mentenanţă 

Total costuri de cogenerare $SUA   108214 55556 55556 42391 42391 42391 42391 

TOTAL costuri de proiect, adică costurile NAMA CET  $SUA   128294 75636 75636 62471 62471 62471 62471 

Total costuri de proiect acumulate $SUA   128294 203930 506473 818828 1131184 1443539 1693423 

Reducerea emisiilor de CO2 SLB-Proiect  t CO2   155 155 155 155 155 155 155 

Diferenţa costurilor SLB-Proiect $SUA   -49037 3622 3622 16786 16786 16786 16786 

Diferenţa costurilor acumulate SLB-proiect  $SUA   -49037 -45415 -30928 53003 136935 220867 288012 

Perioada de recuperare a investiţiei ani 8        

RIR % 18.34826        

VAN  $SUA 63315.04        

 

 Cazul 2, Scenariul 7 din Tabelul 7-3  (Proiect finanţat la 30% din bugetul beneficiarului şi 70% - împrumut concesional pe 5 ani, cu dobândă anuală 

de 5%)  

Date de intrare Unitate Valoare 

Randamentul centralei termice existente   % 91 

Gazele naturale consumate de centrala termică existentă 

(CT) m3/an 741006.7 

Tariful la energia electrică lei/kWh 2.04 

Majorarea anuală a tarifului la energia electrică  % 0 

Volumul total de energie termică produsă de CT înainte 

de instalare a CET  mil. kWh / an 6.31 

Volumul total de energie termică produsă de CT şi CET mil. kWh / an 6.82 

Cantitatea totală de energie electrică consumată înainte 

de instalarea CET MWh 2923 

Volumul total de energie electrică consumată după 

instalarea CET  MWh 2407 

Costurile de operare şi mentenanţă a CT 
% din costul 

gazelor naturale 2 

Pierderile de energie electrică în reţeaua naţională % 10.32 

Randamentul CTT % 36.6. 
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Grant calculat din totalul investiţiilor CET % 0 

Tariful  la gazele naturale Lei / 1000m3 5882 

Majorarea tarifelor la gaze naturale %/an 0 

Puterea calorifică inferioară a gazelor naturale kcal / m3 8040 

Randamentul producerii energiei electrice la CET la 

capacitate nominală % 38 

Randamentul producerii energiei electrice la CET la 

50% din capacitatea nominală % 36 

Numărul de unităţi de cogenerare instalate la CET   2 

Factorul de sarcină termică al CET  h 4786 

Indicele de cogenerare  - 0.75 

Randamentul maxim al CET  % 85 

Capacitatea termică maximă la colectoarele CET MWth 0.666667 

Puterea electrică a unităţii de cogenerare kWe 250.00013 

Factorul de sarcină electrică al CET h 4786 

Consumul propriu de energie electrică  % 1 

Durata de amortizare a CET ani 25 

Cursul de schimb 
lei / $SUA 19,70 

$SUA / Euro 1,12 

Investiţii specifice $SUA / kWe 1134.0 

Cheltuieli specifice de operare şi mentenanţă, fără 

cheltuielile cu combustibilul 

$SUAcenţi / 

kWhe 1.7 

Ponderea împrumutului concesional în total investiţii  % 70.0 

Dobânda anuală la împrumutul concesional % 5.0 

Perioada de credit pentru împrumut ani 5 

   

Indicatorii financiari calculaţi    

Perioada de recuperare a investiţiei ani 2 

RIR % 178.4 

VAN $SUA 979760 

   

Alţi indicatori calculaţi   
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Randamentul efectiv % 84.6 

Reducerea scontată a emisiilor de CO2 de la CET t CO2 / an 1036.4 

Economii de combustibil % 32.4% 

Investiţiile donatorilor, inclusiv PV de împrumut $SUA 84092 

Investiţiile specifice ale donatorilor  $SUA / tCO2 3.2 

 

Linia de bază     2020 2021 2025 2030 2035 2040 2044 

Total energie termică produsă de centrala termică 

existentă (CT) mil. kWh    6.31 6.31 6.31 6.31 6.31 6.31 6.31 

Gazele naturale consumate de CT m3   741006.7 741006.7 741006.7 741006.7 741006.7 741006.7 741006.7 

Totală energie electrică consumată MWh   2923 2923 2923 2923 2923 2923 2923 

Costul energiei electrice consumate lei   5963369 5963369 5963369 5963369 5963369 5963369 5963369 

Cheltuielile de operare şi mentenanţă lei   87172 87172 87172 87172 87172 87172 87172 

Total cheltuieli  $SUA   528383 528383 528383 528383 528383 528383 528383 

TOTAL costuri acumulate  $SUA   528383 1056766 3170297 5812212 8454126 11096040 13209572 

Emisiile de CO2 generate de energia electrică 

consumată t CO2   1799 1799 1799 1799 1799 1799 1799 

Emisiile de CO2 din gazele naturale consumate t CO2   1399 1399 1399 1399 1399 1399 1399 

Total emisii de CO2, kt t CO2   3198 3198 3198 3198 3198 3198 3198 

Total combustibil primar (gaze naturale) consumate de  

sistem m3   1693442 1693442 1693442 1693442 1693442 1693442 1693442 

                    

Din costurile de cogenerare                   

Energia termică produsă la CT mil. kWh   3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 

Costul gazelor naturale utilizate pentru producerea de 

energie termică la CT 

m3   426718 426718 426718 426718 426718 426718 426718 

lei   2509953 2509953 2509953 2509953 2509953 2509953 2509953 

Energia electrică cumpărată 
kWh   37768 37768 37768 37768 37768 37768 37768 

lei   77046 77046 77046 77046 77046 77046 77046 

Cheltuielile de operare şi mentenanţă pentru producerea 

de energie termică la CET  lei   50199 50199 50199 50199 50199 50199 50199 

Total costuri pentru producerea de energie termică de $SUA   133868 133868 133868 133868 133868 133868 133868 
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CET 

Emisiile de CO2 generate de energia electrică 

consumată  t CO2   23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 

Emisiile de CO2 din gazele naturale consumate t CO2   805.8 805.8 805.8 805.8 805.8 805.8 805.8 

Total emisii de CO2  t CO2   829 829 829 829 829 829 829 

Total combustibil primar (gaze naturale) consumate de 

sistem m3   439023 439023 439023 439023 439023 439023 439023 

                    

Costuri de cogenerare                   

Puterea electrică maximă la bare MW   0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Puterea termică maximă la colectoare MW   0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 

Energia electrică produsă mil. kWh   2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 

Energia termică produsă în cogenerare mil. kWh   3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 

Total  energie produsă mil. kWh   5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 

Consumul specific de combustibil pentru producerea de 

energie electrică 

kcal / 

kWh   2371 2371 2371 2371 2371 2371 2371 

Combustibil utilizat mii m3   706 706 706 706 706 706 706 

Emisiile de CO2 t CO2   1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 

Total combustibil primar (gaze naturale) consumat de 

sistem m3   705637 705637 705637 705637 705637 705637 705637 

Energia totală degajată de combustibil mil. kWh   6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 

Energia rămasă pentru încălzire, livrată consumatorilor 

finali  mil. kWh   3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 

Energia termică utilizată de către consumatorii finali mil. kWh   3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 

Randamentul global al CET %   84.6 84.6 84.6 84.6 84.6 84.6 84.6 

Cost combustibil 

mii 

$SUA   210.7 210.7 210.7 210.7 210.7 210.7 210.7 

Cheltuieli de operare şi mentenanţă 

mii 

$SUA   40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 

Costuri totale pentru combustibil şi de operare şi 

mentenanţă 

mii 

$SUA   250.8 250.8 250.8 250.8 250.8 250.8 250.8 

                    

Proiectul Cazul 2 Fluxul de numerar                   
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Economii de combustibil (gaze naturale)  
m3   548782 548782 548782 548782 548782 548782 548782 

%   32.4 32.4 32.4 32.4 32.4 32.4 32.4 

Investiţii totale, fără grant $SUA   567000 0 0 0 0 0 0 

Ponderea investiţiilor beneficiarului $SUA   170100 0 0 0 0 0 0 

Împrumut pe ani $SUA   0 79380 79380 0 0 0 0 

Împrumut cumulat $SUA   0 79380 396900 396900 396900 396900 396900 

Împrumutul la care se aplică dobânzi $SUA   0 396900 79380 0 0 0 0 

Dobânda împrumutului %   0 19845 3969.001 0 0 0 0 

Total investiţii  în fluxul de numerar $SUA   170100 99225 83349 0 0 0 0 

Costuri totale pentru combustibil CET şi de operare şi 

mentenanţă 

$SUA 

  250837 250837 250837 250837 250837 250837 250837 

Total costuri de cogenerare $SUA   420937 350062 334186 250837 250837 250837 250837 

TOTAL costuri de proiect, adică costurile NAMA CET  $SUA   554805 483930 468054 384705 384705 384705 384705 

Total costuri de proiect acumulate $SUA   554805 1038735 2934765 4858290 6781815 8705339 10244159 

Reducerea emisiilor de CO2 SLB-Proiect  t CO2   1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 

Diferenţa costurilor SLB-Proiect $SUA   -26422 44453 60329 143678 143678 143678 143678 

Diferenţa costurilor acumulate SLB-proiect  $SUA   -26422 18031 235532 953922 1672311 2390701 2965413 

Perioada de recuperare a investiţiei ani 2        

RIR % 178.4068        

VAN  $SUA 979759.8        
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Anexa 3.  Măsuri şi intervenţii, precum şi rezultatele acestora, activităţi şi mijloace, în cadrul NAMA  

Măsură şi rezultatul intervenţiei - A: Programul de identificare  a acţiunilor 

Rezultate Activităţi 
Mijloace (tehnologie,  fortificarea 

capacităţii, finanţe, altele) 

Entitate 

responsabilă 

1. Identificarea a 40 

CET-uri de mică putere 

fezabile pentru NAMA 

1.1. Auditul energetic la locul potenţial de construcţie 

a CET. Factorul de sarcină termică de 4500 h trebuie 

să fie utilizat pentru a determina puterea termică a 

viitoarei CET de mică putere 

1.2. Studiu de prefezabilitate pe fiecare CET 

identificată în p. 1.1 de mai sus, barierele la 

identificare şi modul de a le depăşi  

1.3. Selectarea a 40 de CET-uri de mică  putere în 

baza analizei multicriteriale în luarea deciziei  

1.4. Pentru a stabili portofoliul financiar pentru fiecare 

din cele 40 de CET-uri de mică putere identificate în 

p. 1.3 de mai sus, tipurile de sprijin din partea 

donatorilor, amploarea şi condiţiile pentru 

împrumuturi în cazul în care acestea sunt necesare 

1.1.1. Asistenţa tehnică externă este necesară 

atât pentru realizarea studiului, cât  şi pentru a 

sprijini fortificarea capacităţilor experţilor 

locali pentru efectuarea unor astfel de studii 

1.1.2. Asistenţa AEE este necesară pentru a 

obţine date de intrare pentru potenţiala CET: 

curba de sarcină termică clasată, energia 

electrică consumată de beneficiar, gazele 

naturale consumate pentru producerea energiei 

termice, preţurile la energia electrică şi la 

gazele naturale, indicatori DD etc.  

 

 

 

 

MM: AEE, 

IE AŞM, 

UTM 

 

 

 

 

2. Politica de cogenerare 

şi Regulamentul aprobate 

2.1. Hotărârea Parlamentului privind scutirea de taxe 

de import aplicate utilajelor de cogenerare  

 

2.2. Elaborarea şi aprobarea metodologiei tarifare cu 

privire la calculul preţului reglementat pentru energia 

electrică produsă de CET-uri de mică putere şi înaltă 

eficienţă şi livrată în reţeaua electrică, care va include 

şi prevederi privind preţul pentru surplusul de energie 

electrică livrată în reţea de la CET. Metodologia  

tarifară va motiva investitorii să investească în 

construcţia CET-uri şi în operarea acestora.   

2.1.1. Justificarea dezvoltării politicii  şi 

regulamentului, pe baza informaţiilor obţinute 

în p. 1 de mai sus 

 

2.2.1. Vor fi utilizate stimulente pentru 

investiţii ce se conţin în metodologia tarifară 

privind energia din surse regenerabile  

MM, MEc, 

ANRE 

3. Planul pentru 

implementarea CET-

urilor aprobat 

3.1. Elaborarea Planului naţional de acţiune pentru 

eficienţă energetică pentru fiecare trei ani, aprobat 

prin Hotărâre de Guvern, care să reflecte numărul şi 

capacitatea totală a CET-urilor de mică putere. 

3.1.1. CET-urile de mică putere vor fi 

prioritizate în ordinea expusă în p. 1 de mai sus  
EEA 



Acţiunea NAMA de promovare a CET-urilor de mică putere în Republica Moldova 

  Pagina 87 din 88 
 

4. CET-urile puse în 

funcţiune   

4.1. Negocierea şi semnarea Acordului privind 

sprijinul donatorilor 

4.2. Crearea Unităţii Naţionale de Implementare a 

NAMA prin Hotărârea Guvernului 

4.3. Lansarea licitaţiei pentru proiectarea si construcţia 

CET-urilor MAI   

4.4. Semnarea contractului de investiţii cu câştigătorii 

4.5. Construcţia CET MAI 

4.6. Aprobarea preţurilor la energia termică şi 

electrică generate de CET 

4.7. Semnarea contractelor pentru comercializarea 

energiei termice şi electrice  

4.7. Analiza experienţei acumulate şi actualizarea 

programului NAMA CET MAI  

4.8. Implementarea MRV 

4.1.1. Informaţii disponibile la pag. 1-3 de mai 

sus vor fi folosite în negociere 

4.2.1. Experienţa ţării privind crearea şi 

operarea de UI va fi utilizată 

4.3.1. Timp de proiectare şi construcţie şi rata 

dobânzii va fi utilizată în ofertă 

 

 

4.6.1. La  negocierea preţurilor vor fi utilizate 

atât costurile pentru CET construite, cât şi cele 

de operare şi  mentenanţă  

 

 

4.8.1. Va fi utilizat sistemul MRV aprobat în 

ţară 

 MM, MEc   

Măsura şi rezultatul intervenţiei - B: Program de fortificare a capacităţilor  

Rezultate Activităţi 
Mijloace (tehnologie,  fortificarea 

capacităţii, finanţe, altele) 

Entitate 

responsabilă 

1. Instruiri şi ateliere de 

lucru 

1.1. La Etapa I va fi organizată cel puţin o instruire de 

2-3 zile şi două ateliere de lucru pe an. La Etapa II, 

vor fi organizate câte un atelier de lucru în fiecare an 

cu privire la experienţa acumulată în promovarea 

CET-urilor şi un curs de instruire la fiecare doi ani.  

 

1.1.1. Asistenţă tehnică externă va fi necesară 

atât la Etapa I, cât şi la Etapa II.  

 

 

 

MM, UI 

NAMA, 

AEE 

2. Crearea instrumentului 

de demonstrare 

2.1. Instrumentul de demonstrare va fi elaborat pentru 

a face schimb de date financiare şi tehnice cu 

potenţialii noi proprietari de CET-uri. 

2.1.1. Instrumentul de demonstrare va lua în 

considerare caracteristicile specifice ale CET.  

2.1.2. Este necesară asistenţa tehnică externă. 

MM, UI 

NAMA 

Măsură şi rezultatul intervenţiei - C: Programul de dezvoltare a pieţei 

Rezultate Activităţi 
Mijloace (tehnologie,  fortificarea 

capacităţii, finanţe, altele) 

Entitate 

responsabilă 

1.Analiză  pieţei  

 

1.1 Efectuarea studiului privind disponibilitatea 

utilajelor CET şi a serviciilor de proiectare, 

construcţie a  CET-urilor şi de operare şi mentenanţă a 

acestora  

1.1.1. Este necesară asistenţa tehnică externă 

MM 
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2. Proiectul demonstrativ 

construit 

2.1. CET-SF trebuie să fie construită la Etapa I 1.1.2. Este nevoie de asistenţă tehnică externă 

şi sprijinul financiar al donatorilor  
MM 

3. Creat serviciul de 

informaţii pentru părţile 

interesate  

3.1. Furnizarea regulată de sprijin pentru pregătirea 

planurilor de afaceri, pregătirea cererilor pentru fondul 

de împrumut de tip non-grant şi de comercializare a 

produselor şi informaţiilor privind companiile care 

furnizează utilaje de cogenerare şi servicii de 

proiectare, construcţie şi de operare şi mentenanţă a 

CET-urilor. 

3.1.1. Este nevoie de asistenţă tehnică externă 

privind dezvoltarea CET-urilor de mică putere 

AEE şi UI 

NAMA 

4. Opinia publică 

sensibilizată 

4.1. UI NAMA va veni cu rapoarte şi informaţii  

publice cu privire la experienţa acumulată pe 

parcursul implementării proiectului demonstrativ CET 

şi altele în timpul Etapei II. Rapoartele şi alte 

informaţii utile vor fi plasate pe pagina web a sa.  

4.1.1. Toate informaţiile privind CET-SF şi 

implementarea altor CET-uri vor fi folosite.  

UI NAMA 

 


